SMART HOME VIEW WIRELESS VIMAR
30810.x - 02973

Scarica dagli store I'app View Wireless sul tablet/smartphone che userai per la configurazione  Download the View Wireless App from the stores onto the tablet/smartphone you will
be using for configuration e Téléchargez depuis les stores I'appli View Wireless sur la tablette/le smartphone que vous utiliserez pour la configuration e Descargue la aplicacion View *
Wireless en la tablet o el smartphone que vaya a utilizar para la configuracion e Laden Sie die App View Wireless aus den Stores auf das fir die Konfiguration verwendete Tablet/ ‘@
Smartphone ¢ ExteAéoTe Aun amé Ta store TG epappoyrig View Wireless aTo tablet/smartphone Tou 8a xpnoipomoifoete yia T dilaudpewon

OlohieYl diiy band) doastute gl S Bl 5ll PsuasS Glo sz liall g View Wireless guball Jojin 63

TRE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO (ALTERNATIVE TRA LORO) ¢ THREE OPERATING MODES (ALTERNATIVE) » TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT
(ALTERNATIFS ENTRE EUX) « TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO (ALTERNATIVOS)  DREI (ALTERNATIVE) BETRIEBSARTEN ¢ TPIA TPOMOI AEITOYPIIAZ
(ENAAANAZZOMENOI) © (lg: Losd oluglize) duseial) oledy 835

1 2 3
Stand alone ¢ Stand alone ¢ Autonome De libre instalacion e De libre instalacion e Standalone ® Ave§dpTnTog @ Jdiwell diiall zos 9 Bluetooth’ @ zigbee

A seconda della modalita che scegli ti servira ® Depending on the mode you select, you will need ® Selon le mode choisi, prévoir ® Segin el modo elegido, se precisa ® Entsprechend des gewahlten
Modus benétigen Sie ® Avaloya pe Tov TpOTIO AsiToupyiag Trou Ba eTAECETE Ba XPEIOTETE Ta EEAG @ ol gbons Lakisein U1 iy Jall adg

Stand alone * Stand alone ¢ Autonome

De libre instalacion © De libre instalacién GB Bluetooth’ @ Zigbee
Standalone ¢ AveSdpmnTog @ Jirwalduiclesy

Gateway Gateway ® Gateway ® Passerelle ® Gateway ® Gateway ® Gateway ® Gateway Jlail &l
art. 30807.x-20597-19597-16497-14597

Nient'altro App View ﬂ

Hub Smart Home

Nothing else
Rien d’autre per la gestione da smartphone/tablet ® for management via smartphone/tablet ® pour la gestion via smartphone/tablette
Nada mé para el control por smartphone/tablet e fiir die Verwaltung Uiber Smartphone/Tablet ® yia diayeipion amé smartphone/tablet
. aca mas digall wlsl plusial wie Homekits Siris Google Assistanty Alexa (jgall psull dakas Hub Sam§ung
Nichts weiter ) v SmartThings
KUVéVU Assistenti vocali Alexa, Google Assistant, Siri, Homekit per I'eventuale comando voce ® Amazon Alexa, Google Assistant,
Alehy Siri and Homekit voice assistants for possible voice operation ¢ Assistants vocaux Alexa, Google Assistant, Siri, Homekit

éventuellement pour la commande vocale e Asistentes de voz Alexa, Google Assistant, Siri, Homekit para el posible comando
de voz e Sprachassistenten Alexa, Google Assistant, Siri, Homekit zur Sprachsteuerung ® Apnyntég Alexa, Google Assistant,
Siri, Homekit yia TIBavr QuvnTIKF eVIOAR @ o= sY! Sll/ Sl syl N e oSol)

VISTA FRONTALE ¢ FRONT VIEW ¢ VUES DE FACE ¢ VISTA FRONTAL ¢ FRONTANSICHT ¢ MMPOZTINH MAEYPA ¢ Luli &3) &)

N.B. Rappresentazione grafica serie Linea. Posizione morsetti, cablaggi e funzionalita identiche anche per 02973.

N.B. Graphic representation of the Linea series. Position of terminals, wiring and functions also identical for 02973.

N.B. Représentation graphique série Linea. Position des bornes, cablages et fonctions identiques pour 02973.

Nota: Representacion grafica serie Linea. Posicion de bornes, cableados y funcionalidades idénticas también 02973.

HINWEIS: Grafische Darstellung der Serie Linea. Klemmenposition, Verkabelung und Funktionen sind auch fir 02973 identisch.

ZHM. I'pagikr) avamrapdéoTacn oeipdg Linea. H Béon Twv emapuiv KAEAg, Twv KaAWBIWOEWVY Kal Twv AEIToUpYILV gival eTTiong idia yia Tig aeipég 02973.
02973 J dblasl lbglly IMly doosill Bhbl gose Linea dlulul Gaswy poys dola dasdl

O e

Selezione gradi Celsius/Farenheit, Configurazione e Reset ® Degrees Celsius/Fahrenheit selection, Configuration and Reset ® Sélection degrés Celsius/Farenheit, Configuration et Réinitialisation
Uop Seleccion de grados Celsius/Farenheit, Configuracion y Reset ® Wahl von Grad Celsius/Fahrenheit, Konfiguration und Reset ® Emioyr BaBpwv Kehaiou/ Dapevadir, Siappewan kai emavagopd
heall 83ls]s 53555 «Calgingd [ distall Oley il s

Impostazione luminosita diplay e led RGB in standby e Display brightness and RGB LED in standby setting ® Réglage de la luminosité de I'écran et leds RGB en état de veille Ajuste
_©_ del brillo de la pantalla y LED RGB en standby e Einstellung der Display- und RGB-LED-Helligkeit in Standby e PuBpion @wrevétntag 086vng kai Auyviag RGB og KatdoTaon avauovig
' Slistall mdy 3 RGB as dalidl ¢ shu oo

A | Display ® Display ® Ecran ® Pantalla ® Display ® 086vn ® sl

B Rotella per regolazione set point ® Set point adjustment dial ® Molette de réglage du point de consigne ® Mando giratorio para regular la consigna ¢ Drehregler fir Sollwerteinstellung
Tpoxdg yia Tpocapoy NG TIUAG PUBHIONG @ hawall ks Juss dns

c Ghiera luminosa per segnalazione stati ® lluminated ring for status signalling ® Bague lumineuse de signalisation des états ® Aro luminoso para indicacion de estados
Leuchtring fir Statusanzeige ® ®wrelvég SakTUNOG yia ETOAUAVON KATAOTACEWY ® Vol e 8)La0 8elias dal

Q) Accensione e spegnimento ¢ Power on and off  Allumage et extinction ® Encendido y apagado e Ein-und Ausschalten e Evepyotoinon kai amevepyotroinan @ slibls i

Selezione modalita riscaldamento o condizionamento e Heating or air conditioning mode selection e Sélection mode chauffage ou climatisation
Seleccién del modo de calefaccion o aire acondicionado ® Wahl der Betriebsart Heizung oder ® Emihoyr Asitoupyiag 8¢ppavanc 1 KAIHATIOHOU @ <iuSdl of dbudl gos slas]
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Il'logo Apple, iPhone e iPad sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e Regioni. App Store & un marchio di servizio di Apple Inc. Google & un marchio di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi
di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate ® The Apple, iPhone and iPad logos are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and in other Countries and Regions. App Store is a service trademark of Apple Inc. Google is a trademark of Google
LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates  Les logos Apple, iPhone et iPad sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays et régions. App Store est une
marque de service de Apple Inc. Google est une marque de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées e El logotipo Apple, iPhone e iPad son marcas comerciales de Apple
Inc., registradas en EE. UU. y otros paises y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google es una marca de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos correspondientes son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliadas.
Die Logos Apple, iPhone und iPad sind in den USA sowie in anderen Landern und Regionen eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google ist ein Markenzeichen von Google LLC. Amazon,
Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Markenzeichen von Amazon.com, Inc. oder der Tochtergesellschaften ® Ta Aoyétutra Apple, iPhone kai iPad eivar katoxupwuéva eptropikd ofpara g Apple Inc. oTig Hvwpéveg MoAreieg kai o€ GANEG XWPES Kal
Tepioxég. H ovopaoia App Store gival ofjpa utmpeoiag g Apple Inc. H ovopaaia Google ivai orjpa Tng Google LLC. O1 ovopacieg Amazon, Alexa kai OAa Ta OXETIKG AoydTuTra givar orjpara g Amazon.com, Inc. fj Twv BuyaTpIkwy TG,

1 dsyld) US40 sl e sf Amazon.com &S5 SsLaa &l s 5 by Baiybl &yl Syl geazs Alexas Google LLC. Amazon &S,4) elle &tz dedls Apple Inc. Google dea) &l &dls 5 App Store.s,5 3blios U @9 &5y, 8aoxil] sl § dlzrunas Apple Inc &52) ella &y lo5 bl iPads iPhones Apple et

COLLEGAMENTI: POMPE DI CIRCOLAZIONE, BRUCIATORI, ELETTROVALVOLE E SONDA DI TEMPERATURA

CONNECTIONS: CIRCULATION PUMPS, BURNERS, SOLENOID VALVES AND TEMPERATURE PROBE

BRANCHEMENTS: POMPES DE CIRCULATION, BRULEURS, ELECTROVANNES ET SONDE DE TEMPERATURE

CONEXIONES: BOMBAS DE CIRCULACION, QUEMADORES, ELECTROVALVULAS Y SONDA DE TEMPERATURA

ANSCHLUSSE: ZIRKULATIONSPUMPEN, BRENNER, MAGNETVENTILE UND TEMPERATURFUHLER

ZYNAEZEIZ: ANTAIEZ KYKAO®OPIAZ, KAYZTHPEZ, HAEKTPOBAABIAEZ KAI AIZOHTHPAZ OEPMOKPAZIAZAX
Byl dzyd ymitunny alsll Cilall Slalaoy C¥lidly 59t Clivds :E8uogdl
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CARATTERISTICHE ¢ FEATURES * CARACTERISTIQUES » CARACTERISTICAS ¢ MERKMALE ® XAPAKTHPIZTIKA o Claolsall

Tensione nominale di alimentazione ¢ Rated supply voltage ® Tension nominale d’alimentation e Tensién nominal de alimentacién e Nennversorgungsspannung 100-240 V~, 50/60 Hz
OvopagoTikr TGon TPoPodoaiag @ &l Sl dsal) Geudl ugadl 35 60/50 ~CJsd 240-100
Potenza RF trasmessa ¢ RF transmission power e Puissance RF transmise ® Potencia RF transmitida ® Ubertragene Funkleistung ® Metadidopevn 1ox0g RF < 100mW (20dBm)
Wgaiall g0l 33, 8)08 (dBm 20) blslous 100>
Range di frequenza ¢ Frequency range ® Gamme de fréquence ® Rango de frecuencia ® Frequenzbereich ® Eipog ouxvatnTag ® ss,l 3l 2400-2483.5 MHz
e loxas 2483,5-2400

Setpoint da 4°C a 40°C e Setpoint between 4°C and 40°C ¢ Point de consigne de 4 °C a 40 °C ¢ Consigna de 4°C a 40°C e Sollwerteinstellung 4°C bis 40°C e Enpeiou pubpiong amo 4°C £wg 40°C
A5t 40° J] st 4° (e hacd)

Classificazione ErP (Reg. UE 811/2013): - ON/OFF: classe |, contributo 1%. - PID: classe IV, contributo 2% e ErP classification (EU Reg. 811/2013): - ON/OFF: class I, contribution 1%. - PID: class
IV, contribution 2%. ® Classement ErP (Regl. UE 811-2013) : - ON/OFF : classe |, contribution 1%. - PID : classe IV, contribution 2%. e Clasificacion ErP (Reg. UE 811/2013): - ON/OFF: clase |,
aportacion 1%. - PID: clase IV, aportacion 2%. ® ErP-Klassifizierung (Verordnung EG 811/2013): - ON/OFF: Klasse |, Beitrag 1%. - PID: Klasse |V, Beitrag 2%. ® Tagivéunon ErP (Kav. EE 811/2013):
- ON/OFF: katnyopia |, cuveio@opd 1%. - PID: katnyopia IV, GUVEITQOPG 2% © 2% daslusll dsyly)l d2all PID - 1% daslucad) (Y d2all 1 Juiecs Blsl/Jseds - :(2013/UE 811 dosMJl) d3lall plaseraly dlasyell Oloxiied] Ciaias

Tipo di azione  Type of action ® Type d’action ® Tipo de accién ¢ Wirkungsweise ® TUTrog AEIToupyiag @ «1,23 ¢ 5 1BU
Grado di inquinamento ® Degree of pollution  Indice de pollution ® Grado de contaminacion ® Verschmutzungsgrad ® BaBpog putavong @ &sll doys 2
Tensione impulsiva nominale ® Rated pulse voltage ® Tension nominale d’amorcage ® Tension impulsiva nominal ® BemessungsstoBspannung ® OvopaaoTikr KpOuaTIKr Téon 4000V
ol @Il agedl Jg8 4000
Classe del software e Software class ® Classe du logiciel ® Clase del software e Softwareklasse ® Katmyopia AoyiouikoU ® gl & A
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MORSETTI « TERMINALS ¢« BORNES ¢ BORNES ¢ KLEMMEN ¢ EMA®EZ KAEMAZ ¢ Juosdll blis Ol>gf

2 (LN) per linea e neutro 2 (L, N) for line and neutral ® 2 (L, N) de ligne et neutre ® 2 (L, N) para linea y neutro @ 2 (L, N) fir Leitung und Nullleiter ® 2 (L, N) yia ypappr kai oudétepo
Sloxadls 5Ll Jasd (N 5 L) 2

2 per sonda si temperatura esterna (art. 02965.1 e 20432-19432-14432) o 2 for external temperature probe (art. 02965.1 and 20432-19432-14432) ¢ 2 pour sonde de température extérieure
(art. 02965.1 et 20432-19432-14432) » 2 para sonda de temperatura exterior (art. 02965.1 y 20432-19432-14432) e 2 fir AuBentemperaturfihler (Art. 02965.1 und 20432-19432-14432) e 2 yia
aiobnTpa e§wrepIKng Beppokpaciag (Kwd. 02965.1 kai 20432-19432-14432) @ (14432-19432-20432 5 02965.1 o) duoyldl 8l,odl doys slenad 2

Lunghezza massima del cavo di collegamento del sensore esterno ® Maximum length of the external sensor connection cable ® Longueur maximale du cable de connexion du capteur 10m
extérieur  Longitud méxima del cable de conexion del sensor exterior ® Max. Kabelldnge fur den Anschluss des AuBenflhlers ® MéyioTo prjkog kaAwdiou UvBeang eEwTepIKoU aiobnTAPa 0
o sl Juoss JISU Jsb (sl ¢
) - ) ” - ) - ) ) . ) - R N 0.5 mm?
Sezione minima del cavo twistato da utilizzare per gli ingressi ® Minimum cross sectional area of twisted cable to use for inputs ® Section minimale du cable torsadé a utiliser pour (art, 01840)
les entrées @ Seccién minima del cable trenzado a utilizar para las entradas ® Mindestquerschnitt des verdrillten Kabels fiir die Eingange ® EAdyiom diaTtouri ouveoTpappévou kahwdiou , '
TIOU HTTOPET VO XPNOIUOTIOMNBE] VIl TI EI00B0UG @ Jilaall delusial U1 Jsuomadl el [ il 0= 0.5
uTTop! Xpnoipotroindei yia Tig [V EARWIRPRESMRWESRERY JUERE shd (o (01840 azal)

2 rele C-NO # 2 C-NO relay * 2 relais C-NO 2 relé C-NO e 2 fiir Relais C-NO ® 2 peAé C-NO ® C-NO (1,65 Joyo dsogs b 2

Mediante I'app View Wireless & inoltre possibile associare un contatto magnetico o filare dell’art. 03980 per spegnere 'impianto di termoregolazione in caso di finestra aperta; in questo caso e possibile
impostare il tempo di reazione e riattivazione di apertura e chiusura del contatto:

e Tempo di reazione: da 0 minuti (istantaneo) a 30 minuti; default = 0 minuti

¢ Tempo di riattivazione (tempo dopo il quale il termostato si riattiva anche senza chiudere la finestra): da 0 (disabilitato) a 12 ore; default = 1 ora.

The View Wireless App can also be used to associate a magnetic or wired contact of art. 03980 to turn off the temperature control system in the event of an open window; in this case, the time for
reaction and reactivation of contact opening and closing can be set:

¢ Reaction time: between 0 minutes (instantaneous) and 30 minutes; default = 0 minutes

 Reactivation time (time after which the thermostat is reactivated even without closing the window): between 0 (disabled) and 12 hours; default = 1 hour.

L'appli View Wireless permet également d’associer un contact magnétique ou filaire de I'art. 03980 pour éteindre I'installation de régulation thermique lorsqu’une fenétre est ouverte ; dans ce cas, il
est possible de définir le temps de réaction et de réactivation d’ouverture et de fermeture du contact :

e Temps de réaction : de O minute (instantané) a 30 minutes ; par défaut = 0 minute

* Temps de réactivation (temps au bout duquel le thermostat se réactive sans besoin de fermer la fenétre) : de 0 (désactivé) a 12 heures ; par défaut = 1 heure.

Ademéas, mediante la aplicacion View Wireless es posible asociar un contacto magnético o cableado del art. 03980 para apagar la instalacion de termorregulacion en caso de ventana abierta; en este caso es
posible configurar el tiempo de reaccion y reactivacion de apertura y cierre del contacto:

* Tiempo de reaccion: de 0 minutos (instantaneo) a 30 minutos; predeterminado = 0 minutos

e Tiempo de reactivacion (tiempo tras el cual el termostato se reactiva incluso sin cerrar la ventana): de 0 (desactivado) a 12 horas; predeterminado = 1 hora.

Anhand der App View Wireless kann dariiber hinaus ein magnetischer oder verkabelter Kontakt des Art. 03980 gekoppelt werden, um die Temperaturregelanlage bei gedffnetem Fenster auszuschalten;
in diesem Fall kann die Ansprechzeit sowie die Aktivierungszeit fiir Offnung und SchlieBung des Kontakts eingestellt werden:
¢ Ansprechzeit: 0 Minuten (sofort) bis 30 Minuten; Standard = 0 Minuten
e Aktivierungszeit (Zeit, nach der sich der Thermostat wieder aktiviert, auch ohne das Fenster zu schlieBen): 0 (deaktiviert) bis 12 Stunden; Standard = 1 Stunde.
Méow Tng epappoyng View Wireless givail emiong duvarr n avrioToixion piag payvnTikng fi evaupuatng emagng Tou kwd. 03980 yia atmevepyoTroinan Tng ykardaTaong pUuBuiong Beppokpaaiag o€ Tepi-
TITWaon avolkToU TTapabUpou. Ze AUTAV TNV TTEPITITWOT, PTTOPEITE va PUBLICETE TOV XPOVO avTIdPACONG Kal €K VEOU EVEPYOTTOINONG TOU AVOIYHATOG KOl TOU KAEICINATOG TNG ETTAQAG:
+ Xpévog avtidpaong: amoé 0 AemTd (oTiypiaiog) éwg 30 AemTd, poemidoyn = 0 Aemtd
* Xpévog €K VEou evepyoTroinang (xPOvog JETA ToV 0TT0io 0 BEPPOTTATNG EVEPYOTTOIEITAI EK VEOU aKOMN KOl Xwpig KAgioIuo Tou Trapabupou): amd 0 (atmevepyotroinon) éwg 12 wpeg, TpoemAoyA = 1 wpa.
soedall pls 3les pd dles S Bolely Jslisll Bun band oSy Ul 0dia 3 tdmgiiall BIELI dlo 3 3ol bandll 3 slaby 03980 giell (Sl 51 ublise puads pllss Leoss View Wireless gbatl] JMo (o Wil oSy
4535 0 = ol Jacall «dads 30 i ($98) dids 0 (e :felidll Bus o
Aol 1= oLyl heall el 12 ) (dsde 58) 0 e (338U 3L 095 Lal Oltwgayd] Juiedd Sole] sy C3gl1) it 83ls] Buo o

UTILIZZO e USE ¢ UTILISATION ¢ UTILIZACION ¢ VERWENDUNG ¢ XPHEH o gl

Attraverso i tasti frontali, il display, la rotella e I'lluminazione della ghiera che la delimita e possibile effettuare I'impostazione e la visualizzazione di tutte le modalita di funzionamento del termostato.
Agendo sulla rotella viene impostato un nuovo setpoint. In particolare, per il funzionamento in Bluetooth technology:

- con modo di funzionamento automatico, girando la rotella, il termostato passa in funzionamento manuale per un valore di tempo impostato sul’'app View;

- in funzionamento manuale o riduzione, il termostato resta in tale modalita e il setpoint & quello impostato mediante la rotella.

The front buttons, the display, the dial and the lighting of the circular ring around the display can be used to set and display all the operating modes of the thermostat.
Use the dial to set a new setpoint. In particular, for operation in Bluetooth technology:

- in automatic operating mode, turn the dial for the thermostat to switch to manual operation for a period of time which can be set on the View App;

- in manual operation or reduction mode, the thermostat remains in this mode and the setpoint is that set on the dial.

Les touches frontales, I'écran, la molette et I'éclairage de la couronne circulaire qui le délimite permettent de régler et d’afficher tous les modes de fonctionnement du thermostat.
Agir sur la molette pour régler un nouveau point de consigne. Pour le fonctionnement en Bluetooth technology :

- en mode de fonctionnement automatique, tournez la molette pour faire passer le thermostat en mode manuel pour un temps défini sur I'appli View ;

- en mode manuel ou réduction, le thermostat reste dans cette condition et le point de consigne est celui qui a été défini en tournant la molette.

A través de los botones frontales, la pantalla, el mando giratorio y la iluminacion del aro que la delimita, es posible configurar y ver todos los modos de funcionamiento del termostato.
Actuando en el mando giratorio se configura una nueva consigna. Para el funcionamiento con tecnologia Bluetooth:

- en el modo de funcionamiento automatico, al girar el mando, el termostato pasa al funcionamiento manual por un tiempo definido en la aplicacion View;

- en el modo de funcionamiento manual o reduccion, el termostato permanece en dicho modo y la consigna es la que se ajusta con el mando giratorio.

Durch die frontseitigen Tasten, das Display, den Drehregler und die Beleuchtung des darum liegenden kreisférmigen Rings kénnen sémtliche Betriebsarten des Thermostats eingestellt und angezeigt werden.
Mit dem Drehregler wird ein neuer Sollwert eingestellt. Insbesondere flr die Funktionsweise im Modus Bluetooth Technologie:

- bei automatischer Betriebsart schaltet der Thermostat durch Drehen des Reglers flir eine in der App View eingestellte Zeit auf Handbetrieb;

- bei Hand- oder reduziertem Betrieb bleibt der Thermostat in diesem Modus mit dem Uber den Drehregler eingesteliten Sollwert.

Méow Twv PTTPOCTIVWV TTAAKTPWY, TG 006VNG, TOU TPOXOU Kal TOU GWTICHOU TNG OTEQAVNG TTOU TOV OPIOBETE], UTTOPEITE va pUBUICETE Kal va eu@avioeTe GAoug Toug TPOTTOUG AEIToupyiag Tou BeppooTdTn.
Méow Tou TpoxoU KabBopileTal éva vEo anueio puBuIoNG. Zuykekpipéva, yia Asitoupyia aTnv Bluetooth technology:

- OTOV QUTOPATO TPOTIO AEITOUPYIOG, UE TTEPICTPOPN TOU TPOXOU, O BEpUOaTATNG HeTaBaivel 0T XEIPOoKivnTn AgiToupyia yia pia TipA XpovikoU SIaoTANATOS PTTOpEi va pubpiaTei aTnv epappoyr View,

- 07N XelpokivnTn Aeiroupyia A 0T Aeimoupyia Heiwong, o BepUooTATNG TTAPAPEVEI OE QUTOV TOV TPATTO AEITOUpYiag kal To onpeio pubuiong eival autd Trou kaBopietal péow Tou TPoxoU.

Obigadl Jiei3 Byb B85 Syl doys oy dasd oSas dilonl) odgy rumall @51 diasll 0,3 5Ll Jawdl) dilg dalidly Laldl 5V 3 e
:Bluetooth technology sladl 3 Jueicd) Jol e pols JSiug aall dl> DM e Suuie (Setpoint) Jacsd dhis o (Say

View Gubatll e 8oamall CB5)l lawd el goad] Jtal) Oiltuga,dl Jizsy dalodl ) wie ( Seilosisl uiaall iy b zo -
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@ REGOLE DI INSTALLAZIONE ¢ INSTALLATION RULES » CONSIGNES D’INSTALLATION « NORMAS DE INSTALACION ¢ INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN
KANONIZMOI EFKATAZTAZHE o Sl uslgd

Il contatto C-NO del rele va protetto contro le sovratensioni mediante un dispositivo, fusibile o interruttore automatico, con corrente nominale non superiore a 10 A. ® Non collegare un circuito SELV
ai morsetti C-NO in quanto non € presente un doppio isolamento rispetto ai morsetti L-N. e L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con i relativi supporti e placche, a
un’altezza di 1,5 m dal piano di calpestio, in una posizione idonea alla corretta rilevazione della temperatura ambiente, evitando I'installazione in nicchie, dietro porte e tende, zone influenzate da fonti
di calore o soggette al flusso di sorgenti a ventilazione forzata di riscaldamento/raffrescamento o influenzate da fattori atmosferici. In particolare si deve evitare I'installazione su pareti perimetrali o in
associazione ad apparecchi che generano calore (es. regolatori o lampade).

The C-NO contact of the relay must be protected against overloads by installing a device, fuse or automatic 1-way switch, with a rated current not exceeding 10 A. ® Do not connect a SELV circuit to
the C-NO terminals as there is no double insulation on the L-N terminals. ® The device must be installed in a flush mounting box or surface mounting box with the related mounting frames and cover
plates, at a height of 1.5 m above floor level, in a suitable position for the correct detection of the room temperature, avoiding installation in recesses, behind doors and curtains, areas affected by heat
sources or subject to the flow of forced heating/cooling ventilation sources or affected by atmospheric factors. Avoid in particular installation on perimeter walls or in association with devices which
generate heat (e.g. dimmers or lamps).

Le contact C-NO du relais doit étre protégé contre les surtensions au moyen d’un dispositif, fusible ou interrupteur automatique, avec courant nominal inférieur ou égal @ 10 A. e Ne pas brancher un
circuit SELV aux bornes C-NO car ces dernieres ne disposent pas d’une double isolation, contrairement aux bornes L-N. e L'appareil doit étre installé dans des boites d’encastrement ou en salllie, avec
les supports et les plagues correspondants, a 1,5 m du sol, dans une position permettant une mesure correcte de la température ambiante: éviter les niches, I'arriére des portes et des rideaux, les zones
exposées aux sources de chaleur ou sujettes au flux de sources de chaleur/climatisation & ventilation forcée ou influencées par des facteurs atmosphériques. Eviter surtout de I'installer sur les cloisons
périmétrales ou en combinaison avec des appareils générant de la chaleur (par ex, des régulateurs ou des lampes).

El contacto C-NO del relé debe protegerse contra sobretensiones mediante un dispositivo, fusible o interruptor automatico, con corriente nominal no superior a 10 A. ® No conecte un circuito SELV a
los bornes C-NO, ya que no cuenta con doble aislamiento respecto a los bornes L-N. e El aparato se debe instalar en cajas de empotrar o de superficie con los soportes y placas correspondientes,
a una altura de 1,5 m del suelo, en una posicion idénea para la correcta deteccién de la temperatura ambiente, evitando el montaje en nichos, detras de puertas y cortinas, zonas con presencia de
fuentes de calor o sujetas al flujo de fuentes de ventilacion forzada de calefaccion/refrigeracion o afectadas por factores atmosféricos. Evite el montaje en paredes perimetrales o cerca de aparatos
que generen calor (por efemplo, reguladores o lamparas).

Der C-NO Relaiskontakt muss durch ein entsprechendes Gerat, eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit Nennstrom nicht tiber 10 A gegen Uberspannungen geschiitzt werden. ¢ Keinen SELV-Kreis
an die Klemmen C-NO anschlieBen, da eine doppelte Isolierung gegentber den Klemmen L-N nicht vorhanden ist. ® Das Gerat muss in UP- oder AP-Dosen mit Halterungen und Abdeckrahmen 1,5 m
(iber dem Boden an einer Stelle installiert werden, die die richtige Erfassung der Raumtemperatur gestattet. Zu vermeiden ist die Installation in Nischen, hinter Tiren und Vorhdngen oder in Bereichen,
die durch Warmequellen, Zwangsbellftungsstrdmen von Heizung/Kihlung oder Witterungsfaktoren beeinflusst werden. Insbesondere zu vermeiden ist die Installation an AuBenwanden oder in der Néhe
von Geraten, die Warme erzeugen (z.B.: Regler oder Lampen).

H ema@r C-NO Tou peAé TTpETEl va TTPOCTATEUETAI ATTO TNV UTTEPTAON HEOW UNXaviopoU, ao@AAEIag i autopaTou JIOKATITN, Ue ovouaoTikd pelua éwg 10 A. ¢ Mn ouvdéete kUkAwpa SELV oTig
ema@ég kAépag C-NO, kaBug dev uTrdipxel JITTA uOvwWon avagopikd e TG TTagEG KAEHag L-N. « H ouokeun Tpémrel va eykabioTatal o€ KOUTIA XWVEUTAG 1) ETTITOIXIOG EYKATACTACNG, HE TA OXETIKG
oTnpiydaTa kail Aaiola, og Uyog 1,5 m amd 10 ddmedo, o€ katdAAnAn Béon yia Tn owaoTh avixveuon Tng Bepuokpaaiag TePIBAANOVTOG, Kal 6XI OE ETOXEG, THOW aTTd TTOPTEG KaI KOUPTIVES 1, JWVEG
Tou eTmnpeddovTal atmd Tyég BepuoTTAG 1 TN PO TINYWV UnxXavikoU agpiopol Béppavong/wigng i ammd aTHOoPAIPIKOUG TTAPAYOVTEG. ZUYKEKPIUEVA, TIPETTEI VO ATTOPEUYETAI N EYKOTAOTOON OF
TIEPIMETPIKOUG TOIXOUG /} OE GUVOUACHG PE GUOKEUEG TTOU TTapdyouv BeppdtnTa (T1.X. PUBHIOTEG 1) AQUTITAPEG).

dilly 3350 Jie azsy Y Eum C-NO Juosdll Blybly SELV 8315 Jnosty 025 Y o . pusal 10 35lox Y duosl 15 85 (Silagisl 115 @bl sl 2,85 s 5l ez I3 o 88131 Al 68U Jloo V) o (254501 U pold C-NO sl By oo oz
Ol (alss Gl 3 Syl aimd o oo Sy 88,801 Bl s Gl (ewlin 235 (A heand] a0 0 1.5 glisy e gy dalsiall gl alls Sloled] o Wlodl e drte ol duble le 3 Slamdl S5 G o LN Loostll LY
(band! ol Slabaiell 2e) B3le W5 1 850291 o Iy ol dibrusmall Glyazdl Gl Syl i s ol dzrg s gl Jolsslly 8,3l of /A8l (oo dy il dyoall solane (380 dmdledl 1 ylyodl solany 8,3kiell 3blially ity

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo e REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 - Art.33. The product may contain traces of lead ®
Réglement REACH (EU) n° 1907/2006 - art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb e Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 - art.33. El producto puede contener trazas de plomo
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 — Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten ¢ Kavoviopég REACh (EE) ap. 1907/2006 — ApBpo 33. To Trpoi6v uropei va repiéxer ixvn poAuBdou
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DETTAGLI DISPOSITIVO, CONFIGURAZIONE E INFOR-
MAZIONI RAEE SCARICABILI IN PDF DALLA SCHE-
DA PRODOTTO SU www.vimar.com (il QR code apre la
scheda dell’art. 30810.B, che condivide lo stesso foglio
istruzioni con gli art. 30810.x-02973).

DEVICE DETAILS, CONFIGURATION AND WEEE IN-
FORMATION CAN BE DOWNLOADED IN PDF FOR-
MAT FROM THE PRODUCT DATA SHEET ON www.
vimar.com (the QR code opens the data sheet of art.
30810.B, which shares the same instructions sheet as

DETAILS DU DISPOSITIF, CONFIGURATION ET INFOR-
MATIONS DEEE A TELECHARGER AU FORMAT PDF A
PARTIR DE LA FICHE PRODUIT SUR www.vimar.com
(le code QR permet d’ouvrir la fiche de I'art. 30810.B,
qui partage la méme notice d’instructions que les art.

DETALLES DISPOSITIVO, CONFIGURA-
CION E INFORMACION RAEE DESCAR-
GABLES EN PDF DESDE LA FICHA DEL
PRODUCTO EN www.vimar.com (el c6-
digo QR abre la ficha del art. 30810.B,
que comparte la misma hoja de instruc-
ciones con los arts. 30810.x-02973).
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art. 30810.x-02973).

DOWNLOAD DER GERATEDETAILS,
KONFIGURATION UND WEEE-INFOR-
MATIONEN ALS PDF VOM PRODUKT-
DATENBLATT AUF  www.vimar.com
VERFUGBAR (der QR-Code éffnet das
Datenblatt des Art. 30810.B, der das
gleiche Anleitungsblatt der Art. 30810.x-
02973 beinhaltet).

—
AENTOMEPEIEZ ~ XIXETIKA ME TON
MHXANIZMO, AIAMOP®QZH KAI

MAHPO®OPIEZ AHHE EINAIAIAGEZIMEZ A
AHWH ZE PDF AMO TO AEATIO MPOIONTOZ
ZTH AIEYGYNZH www.vimar.com (o kwdIkog
QR avoiyei To deATio TpoidvTog kwd. 30810.B,
To OTT0i0 £X¢l T0 510 PUAAWV 0BNYIGV pE TOUg
Kwd. 30810.x-02973).

30810.x-02973).
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Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
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