
Art. 6680

MANUAL PARA EL CONEXIONADO Y EL USO

ALIMENTADOR PARA VÍDEO PORTERO PARA UNO O VARIOS USUARIOS CON SISTEMA DE LLAMADA “SOUND SY-
STEM”

E

5/2012RL.05Cod. S6I.668.00S

D
V
ELa producción del alimentador es bajo constante vigilancia:

Los productos son conformes a la marca CE y a las normas :
- A las normas europeas 2004/108/CE y siguientes
- A las normas europeas 2006/95/CE (73/23/CEE) y siguientes.

Los alimentadores constituyen una fuente SELV y respectan los requisitos previstos por el artículo 411.1.2.2 de la norma CEI 64-8
(ed. 2003).
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Zumbador en c.a.

Timbre en c.a.

Cerradura eléctrica

Lámpara

Pulsador

Interruptor

Altavoz

Micrófono amplificado

Receptor

Alimentación de red c.a.

Símbolo de tierra

Sujeta cable coaxial

SÍMBOLOS ADOPTADOS EN LOS ESQUEMAS

CONSEJOS GENERALES PARA LA INSTALA-
CIÓN
El manual presenta los esquemas de conexión de
los porteros eléctricos y vídeo-porteros más comu-
nes. Para cada tipo de instalación, valen las si-
guientes normas generales:
1) Instalar los conductores en conductos apropia-

dos y distintos a los empleados para la tensión
de alimentación 230 V y 380 V. Se aconseja usar
conductores de colores diferentes para facilitar
la conexión.

2) Instalar los aparatos en ambientes secos y lejos
de fuentes de calor.

3) Efectuar las conexiones de la instalación y con-
trolar el valor de la tensión de red. Antes de efec-
tuar las pruebas finales, controlar que todos los
microteléfonos estén colgados. Regular el volu-
men y el tiempo de activación si es necesario.

4) En las conexiones con líneas muy largas, para
activar varias cerraduras eléctricas simultánea-
mente, utilizar el relé repetidor art. 0170/001. El
relé puede ser utilizado para activar aparatos ali-
mentados con tensión de 125-230 V, por ejem-
plo, para encender la luz de las escaleras.

N.B.: se recomienda atenerse escrupulosamente a
las instrucciones de cada esquema y respetar las
secciones de los conductores adecuadas a las dis-
tancias.

CONSEJOS PARA EL INSTALADOR
- Leer atentamente los consejos contenidos en el presente documento en

cuanto dan importantes indicaciones concernientes la seguridad de la in-
stalación, del uso y de la manutención.

- Después de haber quitado el embalaje asegurarse de la integridad del
aparato.

- Los elementos del embalaje (bolsos de plástico etc.) no tienen que ser de-
jados al alcance de los niños en cuanto posibles fuentes de peligro.
La ejecución de la instalación, debe respetar las normas en vigor.

- Es necesário instalar cerca la fuente de alimentación un interruptor apropi-
ado, de tipo bipolar, con una separación entre los contactos de al menos
3mm.

- Antes de conectar el aparato asegurarse que los datos de la placa sean
iguales a los de la red de distribución.

- Este aparato tendrá que ser destinado solamente al uso para el cual fue
expresamente concebido, es decir para alimentación de sistemas de
portero eléctrico.
Los otros usos deben ser considerados impropios y por lo tanto peli-
grosos.
El constructor no puede ser considerado responsable de eventuales
daños causados por usos impropios erróneos e irrazonables. 

- Antes de efectuar cualquiera operación de limpieza o de manutención,
desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica, apagando el in-
terruptor de la instalación.

- En caso de daño y/o de malo funcionamiento del aparato, quitar la ali-
mentación por medio del interruptor y no manipularlo.
Para eventuales reparaciones recurrir solamente a un centro de asistencia
técnica autorizado por el constructor. La falta de respeto a lo anteriormente
expuesto puede comprometer la seguridad del aparato.

- No obstruir las aberturas o hendiduras de ventilación o de salida calor.
- El instalador debe asegurarse que las informaciones para el usuario sean

presentes en los aparatos derivados.
- Todos los aparatos que constituyen la instalación deben ser destinados

exclusivamente al uso para el qual fueron concebidos.
- O interrruptor omnipolar deve ser fácilmente acessível.
- ATTENCIÓN: Para evitar de herirse, este aparato debe ser fijado a la pared

según las instruciones de instalación.
- Este documento tendrà que ser siempre adjuntado al aparato.

Directiva 2002/96/CE (WEEE, RAEE)
El símbolo del cubo de basura tachado, presente en el aparato, in-
dica que éste, al final de su vida útil, no debe desecharse junto con la
basura doméstica sino que debe llevarse a un punto de recogida di-

ferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos o entregarse al vendedor
cuando se compre un aparato equivalente.

El usuario es responsable de entregar el aparato a unpunto de recogida ade-
cuado al final de su vida.La recogida diferenciada de estos residuos facilita
el reci-claje del aparato y de sus componentes, permite su trata-miento y eli-
minación de forma compatible con el medioambiente y previene los efectos
negativos en la naturale-za y la salud de las personas. Si desea obtener más
infor-mación sobre los puntos de recogida, contacte con el ser-vicio local de
recogida de basura o con la tienda dondeadquirió el producto.

Riesgos conectados a sustancias consideradas peligrosas (WEEE). 
Según la Directiva WEEE, substancias que desde tiempo son utilizadas con-
munemente en aparatos eléctricos ed electrónicos son consideradas sub-
stancias peligrosas para las personas y el ambiente. La adecuada colección
diferenciada para el siguiente envio del aparato destinado al reciclaje , tra-
tamiento y eliminación ambientalmente compatible contribuye a evitar posi-
bles efectos negativos sobre el ambiente y la salud y favorece el reciclo de
los materiales que componen el producto. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La instalación de vídeo-porteros está formada por una placa externa con cámara y aparato externo, un alimentador y uno o más monitores.
El sistema vídeo puede funcionar con monitor y cámaras en B/N o a colores. La instalación puede funcionar con o sin conversación privada. El
alimentador no posee sección intercomunicante pero es posible realizar una red de monitores y/o teléfonos intercomunicantes empleando el con-
mutador art. 935A junto al alimentador básico. 

Cuando un visitante acciona un pulsador desde la placa externa, se emite una señal acústica en el apartamento correspondiente; casi inmedia-
tamente aparece en el monitor la imagen de la persona que ha efectuado la llamada. El campo de captación está iluminado por algunos diodos
de infrarrojos, para captaciones en blanco y negro, o por una luz blanca, para captaciones a colores, incorporados en la placa. La iluminación
de infrarrojo no es visible para el ojo humano.
El usuario, si lo desea, puede comunicar con el externo descolgando el microteléfono y, si es necesario, puede accionar el pulsador de aper-
tura de la cerradura: el tiempo de excitación de la cerradura puede regularse de 1 a 30 segundos con el potenciómetro P3. 
Cuando ha transcurrido un tiempo preestablecido, regulable de 30 a 90 segundos con el potenciómetro P1 situado en el alimentador, el equipo
se apaga automáticamente. Si el visitante acciona el pulsador de otro usuario, el monitor precedentemente llamado se apaga automáticamente
sin esperar a que termine la temporización. Durante la puesta a punto del aparato, es posible regular el volumen del aparato externo mediante
el trimmer "P2". Si se desea el encendido simultáneo de dos o más monitores, para cada monitor suplementario hay que instalar un alimenta-
dor art. 6582 o art. 6583.
Un circuito de bloqueo corta la alimentación de los monitores en caso de sobrecarga o de cortocircuito de la línea.
El alimentador también posee un dispositivo especial que elimina las eventuales perturbaciones en la línea debidos a cables demasiados largos
y poca sección (sólo en instalaciones con llamadas "SOUND SYSTEM"). 
Los pulsadores con tarjetas portanombre se iluminan por medio de la salida 0-15 presente en el alimentador: en cualquier caso, se pueden co-
nectar hasta un máximo de tres lámparas (24 V 3 W); para placas con varias lámparas de iluminación, hay que instalar un transformador suple-
mentario art. M832 o art. 0832/030. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALIMENTADOR ART. 6680 (ART. 6680/V03)
El alimentador utilizado para todas las instalaciones de vídeo-portero con sistema de llamada “SOUND SYSTEM” es el art. 6680. Se trata de un
nuevo alimentador para vídeo portero con un doble generador de nota electrónico que sustituye la tradicional llamada en corriente alterna con
zumbador o timbre. La señal sonora posee dos tonalidades (presentes en los bornes C1-C2) para determinar inmediatamente el punto desde
el cual se efectúa la llamada (entrada principal, cancela, garaje, etc.). 
No se requieren timbres tradicionales porque el sonido se difunde mediante un único altavoz incorporado en el monitor. tampoco es necesario
tender conductores para timbres suplementarios.
Construido con funda de tecnopolímero clase V-0. El alimentador esta predispuesto para montaje en cuadros con barra DIN a omega con di-
mensiones de doce módulos o con montaje a pared con tacos.

- Alimentación: 230 Vca 50-60 Hz (bajo pedido, alimentaciones diferentes).
- Potencia máxima absorbida: 60 VA
- Alimentación del monitor: 18 Vcc 0,8A 90 sec. ON 90 sec. OFF
- Alimentación de la cámara: 13 Vcc 0,3 A 90 sec. ON 90 sec. OFF
- Salida para cerradura: 15 Vca 1A servicio intermitente 30 sec. ON 150 sec. OFF
- Salida para iluminación de la placa:  15V rectificados 0,25A máx. en servicio continuo (máx. 3 lámparas 24V 3W).
- Portero eléctrico amplificado 
- Temporizador y dispositivo para la desconexión automática del monitor precedentemente conectado.
- Realización con tarjetas intercambiables para asegurar un rápido mantenimiento.
- Cajas de conexiones extraíbles.

FUNCIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR 
- Selector A-B
- Posición A - Funcionamiento sólo con llamada "Sound System" para utilizar sólo en caso de perturbaciones en la línea audio por inducción

del alimentador, cerradura o lámparas.
- Posición B - Funcionamiento normal con llamada "Sound System"; conmutar en la posición "A" sólo en caso de perturbaciones en la línea

audio.
- Posición B - Funcionamiento con llamada en alterna 15 Vca (en este último caso, el alimentador art. 6680 sustituye integralmente el alimen-

tador art. 6580).

Protecciones del alimentador:
- Bobinado primario transformador con PTC 
- 1er. Bobinado secundario para alimentación electrónica interna: fusible F 3,15A 250V (F1)
- 2o Bobinado secundario para alimentación cerradura con PTC 
- Protección electrónica contra las sobrecargas o cortocircuitos en el montante del monitor.
- Protección electrónica contra las sobrecargas hacia el aparato externo.

REGULACIONES
P1 - Regulación del tiempo de encendido del monitor y la cámara.
P2 - Regulación del volumen del aparato externo
P3 - Regulación del tiempo de activación de la cerradura eléctrica.
N.B.: la electrocerradura tiene que funcionar con ciclo intermitente de manera que a
un período de trabajo correspondan 5 períodos de reposo para evitar el recalenta-
miento del dispositivo de protección (por “período”  se entiende el tiempo de activa-
ción de la cerradura).

Dimensiones art. 6680: 208x135x72 - Peso 1,4 kg.

CAJAS DE CONEXIONES EXTRAIBLES

Selector A-B
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INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO UNIFAMILIAR Y PLURIFAMILIAR 
"SOUND SYSTEM" CON ALIMENTADOR ART. 6680

BORNES DEL TELÉFONO ART. 6200
CN1: Conector para la interfaz del monitor
7: Pulsador para la abertura de la cerradura
AU: Mando de autoencendido del monitor
1: Receptor del auriculkar
2: Micrófono del auricular
3: Común de la línea fónica
5: Común de los servicios auxiliares
6E: Llamada desde la placa
6: Llamada intercomunicante
6P: Llamada desde fuera de la puerta
6S: Salida para la activación de los timbres

BORNES DEL MONITOR ART. 6341, 6351
1: Receptor del auricular
2: Micrófono del auricular
3: Común de la línea fónica

4: Pulsador para servicios auxiliares 
5: Negativo de la alimentación
6: Positivo de la alimentación (tensión mínima de llegada 15

Vcc)
7: No conectado.
8: Llamada desde la placa externa

9: Pulsador para la apertura de la cerradura 
10: Salida 12 Vcc para distribuidor vídeo
11: Llamada desde fuera de la puerta

12: Pulsador para el autoencendido del equipo
13: Alimentación del LED verde
V1: Para instalaciones con cable coaxial, entrada para la co-

nexión del cable vídeo de 75 Ohm. Para instalaciones sin
cable coaxial, entrada para la conexión de la señal V1.

V2: Para instalaciones con cable coaxial, salida para la cone-
xión del cable vídeo de 75 Ohm o para la conexión de la
resistencia de carga de 75 Ohm en el último monitor del
montante.

V3: Para instalaciones sin cable coaxial, entrada para la co-
nexión de la señal V2.

M: Masa correspondiente a los bornes V1, V2, V3.

N.B.: los monitores 6341, 6351, poseen, en la parte poste-
rior, un microinterruptor para configurar la “programación
del secreto de conversación”.

BORNES DEL MONITOR ART. 6020, 6023
V1: Para instalaciones con cable coaxial, entrada para la

conexión del cable vídeo de 75 Ohm. Para instalacio-
nes sin cable coaxial, entrada para la conexión de la
señal V1.

V2: Para instalaciones con cable coaxial, salida para la co-
nexión del cable vídeo de 75 Ohm o para la conexión
de la resistencia de carga de 75 Ohm en el último moni-
tor del montante.

V3. Para instalaciones sin cable coaxial, entrada para la co-
nexión de la señal V2.
N.B.: para instalaciones con cable coaxial el borne V3
debe ser cortocircuitado en el borne M.

M: Masa corresponduente a los bornes V1, V2, V3.
+A: No utilizado
+: Positivo alimentación, tensión mínima en llegada 15 Vcc
-: Negativo alimentación 
+D: Salida +12 Vcc para distribuidor video.
CH: LLamada para el encendido del monitor.
CN2: Conector para la interfaz del monitor.

Sección Bornes Ø hasta 50 m. Ø hasta 100 m. Ø hasta 200 m.

a 0, 3, 12, 15, -, +, AS, S1
C1, C2, C3, P1, P2, +T 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

cerradura, chamadas

b Otros 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

Vídeo Cable coaxial de 75 Ohm (tipo RG59 o RG11 com doble aislamiento)

SECCIÓN MÍNIMA CONDUCTORES PARA VÍDEO-PORTEROS SOUND SYSTEM Y VERSION
BICANAL CON CABLE COAXIAL (en mm2)

Sección mm2 0,12 0,25 0,35 0,50 0,75 1,00 1,50 2,50 4,00 6,00

Diámetro mm. 0,40 0,58 0,68 0,80 1,00 1,15 1,40 1,80 2,30 2,80

Diámetro en décimos 4/10 6/10 8/10 10/10 12/10 14/10 18/10

Resistencia Ohm 100 m. 14,00 6,60 4,80 3,50 2,20 1,70 1,14 0,69 0,39 0,28

Prospecto comparativo de las secciones-diámetros-resistencias x 100 m. de con-
ductores comerciales
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BORNES DEL ALIMENTADOR: COLORES DE LOS CABLES ACONSEJADOS
(Ref. Cable art. 0061/001... - 0061/003...)

1:   Receptor del auricular AZUL CIELO
2:     Micrófono del auricular BLANCO
3:      Común de la línea fónica ROSA                                                                                                          
- : Borne negativo de la alimentación del monitor NEGRO SEC. 1mm2

+:       Borne positivo de la alimentación del monitor 18 Vcc 0,8A ROJO SEC. 1mm2

S:        Control relé cerradura MARRÓN

M: Anclaje pantalla cable coaxial
V1-V2: Anclaje señal vídeo en cable coaxial CABLE COAXIAL

6:  Común de la línea fónica del aparato externo ROSA
7:     Micrófono del aparato externo BLANCO
8:      Altavoz del aparato externo AZUL CIELO
+T: Alimentación de la cámara 13 Vcc 0,3A NARANJA
- :      Negativo de la alimentación de la cámara NEGRO SEC. 1mm2

AM:     Cortocircuitado al negativo bloquea el 
encendido de los monitores

0: 0 Vca (con referencia) MARRÓN
15: Tensión 15V rectificados (selector en posición "A") o 

alternados (selector en posición " B ") 250mA servicio 
continuo, para alimentación cerradura y lámpara 
iluminación pulsadores (3x24V 3W max). ROJO SEC. 1mm2

S1: Conexionado a la cerradura eléctrica com 
señalización acústica en el aparato externo. AZUL MARINO SEZ. 1mm2

C1: Llamada electrónica desde fuera de la puerta VERDE
con señalización acústica en el aparato externo

C2: Llamada electrónica desde fuera de la puerta BLANCO/VERDE
AU: Autoencendido/llamada electrónica desde el aparato 

externo sin señalización acústica en el aparato externo.

CONEXIONES A
LOS MONITORES + 
TELÉFONOS

CONEXIÓN AL GRUPO
EXTERNO

BORNES DEL MONITOR ART. 6620, 662A, 6720, 7200
1: Receptor del auricular
2: Micrófono del auricular
3: Común de la línea fónica

4: Pulsador para servicios auxiliares (relativo al borne 5)

5: Negativo de la alimentación
6: Positivo de la alimentación (tensión mínima de llegada 15 Vcc)

7: Segunda función auxiliar o autoencendido (su funcionamiento viene controlado por el microinterruptor que se encuentra
detrás del monitor)

8: Llamada desde la placa externa

9: Pulsador para la apertura de la cerradura 
10: Salida 12 Vcc para distribuidor vídeo
11: Llamada desde fuera de la puerta

12: Pulsador para la activación de la fónica (o autoencendido con conmutador en posición “A”)
13: Alimentación del LED verde (entrada positivo alimentación máx 18V c.c.)
V: Para instalaciones con cable coaxial, entrada para la conexión del cable vídeo de 75 Ohm. 
M: Masa correspondiente a los bornes V.
N.B. El monitor Art. 6620, 662A, 6720, 7200 dispone en la parte posterior de un microinterruptor para la conmutación de la función

“auxiliar (posición “A”)/autoencendido posición “B”)” del pulsador . 
El monitor art. 662A dispone en el fondo de la base de un micro interruptor para la conmutación de la función auxiliar  (posición en

bajo) /autoencendido (posición en alto) del botón , todos los monitores disponen para la regularización del color.

PROGRAMACIÓN DEL SECRETO DE CONVERSACIÓN PARA MONITOR SERIE 6600, 7200
La función "secreto de conversación " se obtiene manteniendo presados simultáneamente los dos pulsadores " " por 3 segun-

dos; al relampagueo del led rojo pulsar el pulsador . La función "sin secreto de conversación" se obtiene como indicado arriba,

pero utilizando los dos pulsadores " ".
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INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO UNI Y PLURIFAMILIAR "SOUND SYSTEM"
CON ALIMENTADOR ART. 6680 Y SIN CONVERSACIÓN PRIVADA

MONTANTE DEL MONITOR

MONITOR B/N
Art. 6341

ALIMENTADOR 
Art. 6680

N.B.: en caso de perturbacio-
nes en la conexión fónica,
mover el conmutador "A-B" si-
tuado debajo de la tapa a la po-
sición "A". RED

A- Placa para vídeo-portero de las series 3300,
1300, 1200, 8000, 8100, PATAVIUM y buzón
2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo art. 0559, 559G,

0570, 570G, 559C y 570C+930A
N.B. Para el conexionado de la cámara Art.
559A e 559B ver variación 16

E- Pulsador de llamada desde fuera de la puerta
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

ESQUEMA N° vc4306R1

MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145

Montar la resistencia de 75 Ohm
suministrada de serie entre los bor-
nes V2-M del último monitor. 

*
*

MONITOR A 
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145

MONITOR A 
COLORES
Art. 6351

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

N.B. El alimentador Art. 6680 puede
alimentar simultáneamente dos video-
teléfonos tipos 6020, 6023, 6341, 6351
sin la ayuda de alimentadores suple-
mentarios.

MONITOR A 
COLORES
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR A 
COLORES
Art. 7200

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...
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MONTANTE MONITOR

ESQUEMA N° vc4843

MONITOR
B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145

*

MONITOR A 
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145

INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO UNI Y PLURIFAMILIAR "SOUND SYSTEM" CON ALIMENTADOR ART. 6680
Y SIN CONVERSACIÓN PRIVADA Y DISTRIBUIDOR VÍDEO ART. 5556/004 O 5555

Todas las salidas vídeo V1-V2-V3-V4
deben ser cargadas con las resistencias
de 75 Ohm (suministradas con el emba-
laje) y deben ser conectadas a los bornes
de salida no utilizados o a los bornes V2-
M del monitor. El último distribuidor debe
ser cargado con la resistencia de 75 Ohm
conectada al borne "V" libre.

DISTRIBUIDOR VÍDEO
Art. 5556/004 O 5555 

N.B.: en caso de perturbaciones
en la conexión fónica, mover el
conmutador "A-B" situado de-
bajo de la tapa a la posición "A". 

Montar la resistencia de 75 Ohm
suministrada de serie entre los bor-
nes V2-M del último monitor. 

*

A- Placa para vídeo-portero de las series 1200, 1300,
3300, 8000, 8100, PATAVIUM y buzón 2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo art. 0559, 559A, 559B,

559G, 0570, 570G, 559C y 570C+930A
N.B. Para el conexionado de la cámara Art. 559A e
559B ver variación 16

L1- Módulo Led para placa
(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

RED

ALIMENTADOR 
Art. 6680

MONITOR B/N
Art. 6341

MONITOR A 
COLORES
Art. 6351

MONITOR A 
COLORES
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR A 
COLORES
Art. 7200

N.B. El alimentador Art. 6680 puede ali-
mentar simultáneamente dos videotelé-
fonos tipos 6020, 6023, 6341, 6351 sin
la ayuda de alimentadores suplementa-
rios.

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...
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DISEGNO N° vc5110

INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO UNI Y PLURIFAMILIAR "SOUND SYSTEM"
CON ALIMENTADOR ART. 6680 Y SIN CONVERSACIÓN PRIVADA CON CÁMARA ART. 559A Y 559B.

MONTANTE DEL MONITOR

ALIMENTADOR 
Art. 6680

N.B.: en caso de perturbaciones
en la conexión fónica, mover el
conmutador "A-B" situado de-
bajo de la tapa a la posición "A". 

RED

A- Placa para vídeo-portero de las series 3300,
8000, 1300, 1200, 8100, PATAVIUM y buzón
2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo art. 559A, 559B
E- Pulsador de llamada desde fuera de la puerta
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145

Montar la resistencia de 75 Ohm
suministrada de serie entre los bor-
nes V2-M del último monitor. 

*
*

MONITOR A 
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145

MONITOR B/N
Art. 6341

MONITOR A 
COLORES
Art. 6351

MONITOR A 
COLORES
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR A 
COLORES
Art. 7200

N.B. El alimentador Art. 6680 puede ali-
mentar simultáneamente dos videotelé-
fonos tipos 6020, 6023, 6341, 6351 sin la
ayuda de alimentadores suplementarios.

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...
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INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO UNI Y PLURIFAMILIAR "SOUND SYSTEM"
CON ALIMENTADOR ART. 6680 Y CONVERSACIÓN PRIVADA

MONITOR B/N
Art. 6341

MONITOR A COLORES
Art. 6351

MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6155

MONITOR A
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145 + 
Art. 6155

MONTANTE MONITOR

ALIMENTADOR 
Art. 6680

N.B.: en caso de perturbaciones
en la conexión fónica, mover el
conmutador "A-B" situado de-
bajo de la tapa a la posición "A". 

RED

A- Placa para vídeo-portero de las series 1200, 1300,
3300, 8000, 8100, PATAVIUM y buzón 2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo art. 0559, 559A, 559B,

559G, 0570, 570G, 559C y 570C+930A
N.B. Para el conexionado de la cámara Art. 559A e
559B ver variación 16

E- Tarjeta para conversación privada 6155
F- Pulsador de llamada desde fuera de la puerta
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030 ESQUEMA N° vc4476R2

Montar la resistencia de 75 Ohm
suministrada de serie entre los bor-
nes V2-M del último monitor. 

*

Colocar el microinterruptor en la fun-
ción conversación privada. El microin-
terruptor está en la parte posterior del
monitor.

* *

La función „SECRETO DE CONVERSA-
CIÓN” es normalmente desactivada.
Para activar o desactivar la función ver
programación del secreto de conversa-
ción.

* * *

*

**

***

MONITOR A 
COLORES
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR A 
COLORES
Art. 7200

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

N.B. El alimentador Art. 6680 puede ali-
mentar simultáneamente dos videotelé-
fonos tipos 6020, 6023, 6341, 6351 sin la
ayuda de alimentadores suplementarios.
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El esquema (página siguiente) representa el conexionado de un monitor y 7 interfonos intercomunicantes entre ellos y con el apa-
rato externo. Se puede conectar un número inferior o superior sea de monitores sea de interfonos, pero su total no debe superar
las 8 unidades, correspondientes al número de los pulsadores. Cuando el número total de los aparatos es inferior a 8 se conecta-
rán las cajas de conexiones de los solos intercomunicantes interesados excluyendo los conductores de llamada de los números ex-
cedentes. Ejemplo: con 3 aparatos intercomunicantes (un monitor y 2 interfonos del esquema sobre indicado), se conectarán las
cajas de conexiones numeradas de 1 a 11 como muestra el esquema.  Los monitores y los interfonos están provistos de altavoz
apto a recibir llamadas electrónicas diferentes provenientes sea del aparato externo sea de otros aparatos intercomunicantes. Las
llamadas de la placa externa (común pulsadores C1) y del pulsador en el pasillo (ver variación C2) son generadas por el alimenta-
dor Art. 6680, mientras que la llamada intercomunicante (C3) viene provista por el conmutador Art. 935A.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La instalación de vídeo-porteros está formada por una placa externa con cámara y aparato externo, un alimentador y uno o más
monitores. Cuando un visitante acciona un pulsador desde la placa externa, se emite una señal acústica en el apartamento corre-
spondiente; casi inmediatamente aparece en el monitor la imagen de la persona que ha efectuado la llamada. El campo de capta-
ción está iluminado por algunos diodos de infrarrojos, para captaciones en blanco y negro, o por una luz blanca, para captaciones
a colores, incorporados en la placa. La iluminación de infrarrojo no se puede ver a simple vista. El usuario, si lo desea, puede co-
municar con el externo descolgando el microteléfono y, si es necesario, puede accionar el pulsador de apertura de la cerradura: el
tiempo de excitación de la cerradura puede regularse de 1 a 30 segundos con el potenciómetro P3. Cuando ha transcurrido un
tiempo preestablecido, regulable de 30 a 90 segundos con el potenciómetro P1 situado en el alimentador, el equipo se apaga au-
tomáticamente. 

COMUNICACIONES EXTERNAS: al oír la llamada externa, hay que descolgar el microteléfono y comunicar directamente con el ex-
terior. Transcurridos aproximadamente 60” desde el inicio de la conversación, un dispositivo electrónico presente en el conmutador
art. 935A  lleva la conexión fónica a la posición interna y es necesario efectuar una segunda llamada desde el externo para continuar
la llamada. 

COMUNICACIONES INTERNAS: descolgar el microteléfono y, luego, accionar el pulsador correspondiente al aparato con el cual
se desea comunicar; de esta manera, el aparato externo permanece desconectado.

INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO INTERCOMUNICANTE UNIFAMILIAR 
CON ALIMENTADOR ART. 6680 Y CONMUTADOR ART. 935
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ESQUEMA N° vc3242

PREDISPOSICIÓN TELÉFONO 
Art. 6200 + 6152 PARA MONITOR

PREDISPOSICIÓN TELÉFONO 
Art. 6200 + 6152 SECUNDARIO

Fig. 1 *

*

MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152

MONITOR EN COLOR
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145 + 
Art. 6152

Montar la resis-
tencia de 75 Ohm
suministrada de
serie entre los
bornes V2-M del
último monitor.

ALIMENTADOR
Art. 6680

RED
CONMUTADOR
Art. 935A

N.B.: en caso de
perturbaciones en
la conexión fónica,
mover el conmuta-
dor "A-B" situado
debajo de la tapa a
la posición "A".

Antes de conectar la instala-
ción, introducir, en el corres-
pondiente alojamiento del
teléfono, los pulsadores art.
6152. Efectuar los puentes
de la manera ilustrada en los
dibujos, diferenciando 
el teléfono para monitor de
los teléfonos secundarios.
Luego, distribuir los botones
tras quitar el plástico que los
retiene, tal como se ilustra
en la figura 1.

A- Placa para vídeo-portero de las series
1200, 1300, 3300, 8000, 8100, PATAVIUM
y buzón 2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo art. 0559,

559A, 559B, 559G, 0570, 570G, 559C y
570C+930A
N.B. Para el conexionado de la cámara
Art. 559A e 559B ver variación 16

F- Pulsador de llamada desde fuera de la
puerta

L1- Módulo Led para placa
(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

INSTALACIÓN DE VÍDEO-PORTERO INTERCOMUNICANTE UNIFAMILIAR 
CON ALIMENTADOR ART. 6680 Y CONMUTADOR ART. 935A

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...
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EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE MONITORES Y TELÉFONOS INTERCOMUNICANTES EN INSTALACIONES 
UNIFAMILIARES CON CONMUTADOR ART. 935A

ALIMENTADOR
Art. 6582

*

*
MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152

MONITOR A COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145 + 
Art. 6152

MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152

MONITOR A COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145 + 
Art. 6152

Fig. 1
2 monitores y 6 teléfonos
intercomunicantes

Fig. 2
3 monitores y 5 teléfonos intercomunicantes.

RED
DISEGNO N° vc4354-1
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DISEGNO N° vc4354-1

N.B.: en los esquemas, las
conexiones se refieren a una
instalación unifamiliar. El hilo
de llamada (borne n. 6E de
los monitores) controla el en-
cendido simultáneo de todos
los aparatos. En el caso de
varios apartamentos interco-
municantes, el borne n. 6E
de cada monitor tendrá que
conectarse al correspon-
diente pulsador de la placa
externa.
Para el encendido simultáneo
de varios monitores, hay que
instalar un alimentador suple-
mentario art. 6582 por cada
monitor a partir del tercero o
el alimentador suplementario
art. 6583 para dos (máximo
tres monitores) que funcio-
nen simultáneamente como
ilustran los esquemas. 
Si todos los teléfonos o mo-
nitores reciben una llamada
desde la placa externa, hay
que instalar uno o más repe-
tidores de llamada art. 0934
(ver variante).

ALIMENTADOR
Art. 6583

ALIMENTADOR
Art. 6583

RED

RED

* Montar la resistencia de
75 Ohm suministrada de
serie entre los bornes V2-
M del último monitor.

*

*

MONITOR B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152

MONITOR A
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145 + 
Art. 6152

MONITOR 
B/N
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152

MONITOR A
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6145 + 
Art. 6152

Fig. 3
4 monitores y 4 teléfonos
intercomunicantes

Fig. 4
5 monitores y 3 teléfonos intercomunicantes.

Repetdtoe de
llamada
Art.0934

Repetdtoe de
llamada
Art.0934

RED

RED
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VARIANTE 1

Esquema de conexión de más de dos monitores con encendido simultáneo y alimentador art. 6582

ALIMENTADOR 
ART. 6582

Red

El alimentador art. 6680
puede alimentar simultá-
neamente dos monitores
art. 6020, 6023, 6341, 6351,
6620, 662A, 6720, 7200 co-
nectándolos de la manera
ilustrada en el esquema.

Para el encendido simultá-
neo de más monitores, hay
que utilizar el alimentador
suplementario art. 6582: co-
nectar, como máximo, dos
monitores art. 6020, 6023,
6341, 6351, 6620, 662A,
6720, 7200 o utilizar las
bases de sobremesa con
alimentador incorporado.
Para el encendido simultá-
neo de varios monitores con
la misma llamada, utilizar el
art. 0934 para regenerar la
señal de llamada. Utilizar el
art. 0934 tras el 3° monitor
y para otros 4 monitores.

Máx. 2 monitores
Art. 6341
Art. 6351

Alimentador 
Art. 6582

Red

Montante monitor

Al alimentador 
Art. 6680

Teléfono
Art. 6200

Máx. 2 monitores
Art. 6020
Art. 6023

Al alimentador 
Art. 6680

Montante monitor

Máx. 2 monitores
Art. 6020
Art. 6023

ALIMENTADOR 
ART. 6582

Red

Máx. 2 monitores
Art. 6600

Al alimentador 
Art. 6680

Montante monitor

Monitor a
colores
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor a
colores
Art. 7200
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VARIANTE 2

Esquema de conexión de más de dos monitores con encendido simultáneo, alimentador art. 6583 y repetidor de llamada
Art. 0934.

Red Red

Máx. 
2 monitores
Art. 6341
Art. 6351

ATENCIÓN
El generador de llamada del
alimentador base puede ali-
mentar la llamada simultánea
hasta tres monitores o teléfo-
nos. Si se supera dicho nú-
mero, se debe montar un
repetidor de llamada art.
0934, que puede alimentar
otros cuatro.
(Véanse esquemas).

Repetidor
de llamada
Art. 0934

Alimentador 
Art. 6583

Red Red Al alimentador 
Art. 6680

Montante del monitor

Teléfono
Art. 6200

Al alimentador 
Art. 6680

Montante del monitor

Alimentador 
Art. 6583

Repetd-
toe de
llamada
Art.0934

Máx 4 monitores
Art. 6020
Art. 6023

Máx. 2 monitores
Art. 6020
Art. 6023

El alimentador art.
6680 puede alimentar
simultáneamente dos
monitores art. 6020,
6023, 6341, 6351,
6620, 662A, 6720,
7200 conectándolos
de la manera ilustrada
en el esquema básico.

Para el encendido si-
multáneo de más mo-
nitores, hay que utilizar
el alimentador suple-
mentario art. 6583: co-
nectar, como máximo,
cuatro monitores art.
6020, 6023, 6341,
6351, 6620, 662A,
6720 y 7200 o utilizar
las bases de sobre-
mesa con alimentador
incorporado.

Montante del monitor

Al alimentador 
Art. 6680

Repetdtoe de
llamada
Art. 0934

Alimentador 
Art. 6583

Red Red

Máx. 
2 monitores
Art. 6600

Máx. 4
monitores
Art. 6341
Art. 6351

Máx. 
2 monitores
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Máx. 
2 monitores
Art. 7200
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Art. 6351

Teléfono
Art. 6200

Monitor
Art. 6020
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VARIANTE 3

Esquema de conexión del alimentador art. 6583 en instalaciones con fuertes caídas de tensión en la línea de alimenta-
ción “+-”.

PRI C+I -+U15 O

C

B

A

C2M2V1M1 V2

PRI

AU 1 32 - S+

Con líneas muy largas, cuando hay excesivas
caídas de tensión hacia los monitores (+ -), es
decir, con alimentación en los monitores entre
los bornes 5 y 6 inferior a 15 Vcc, se puede co-
nectar un alimentador suplementario art. 6583
como se ilustra en el esquema. El alimentador
puede suministrar 18 Vcc 2A durante el servicio
intermitente.

Si la línea con excesiva caída de tensión ali-
menta un único monitor, se puede utilizar el ali-
mentador art. 6582.

ALIMENTADOR
ART. 6680

Red

ALIMENTADOR
ART. 6583

Red

1er MONTANTE
MONITOR

2do MONTANTE
MONITOR

N.B.: colocar el

puente en  “B-C”.

VARIANTE 4

Esquema de conexión del altavoz repetidor de llamada art. 0002/841.05.

El módulo altavoz art. 0002/841.05 repite el sonido del monitor sin variar la tonalidad.

REPETIDOR DE
LLAMADA
ART. 0002/841.05

REPETIDOR DE
LLAMADA
ART. 0002/841.05

REPETIDOR DE
LLAMADA
ART. 0002/841.05

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 5

Esquema de conexión del timbre suplementario electrónico art. 860A

N.B.: el timbre electrónico art. 860A dispone de dos sonidos distintos con dos o tres tonalidades que se pueden seleccionar entre
los bornes 7 y el borne 8. El timbre está alimentado por la tensión de red.

Teléfono
Art. 6200

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

N.B.: en esta configuración, la lla-
mada desde fuera de la puerta no
activa el timbre suplementario.

A- Pulsador de llamada desde fuera de la puerta
B- Diodo 1N4004, art. R027

Alimentador
Art. 6680

Timbre suplementario
Art. 860A

Red

Timbre suplementario
Art. 860A

Timbre suplementario
Art. 860A

Timbre suplementario
Art. 860A

N.B.: en esta configuración, la lla-
mada desde fuera de la puerta no
activa el timbre suplementario.

Alimentador
Art. 6680

Red

Red

Timbre suplementario
Art. 860A

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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RC31C 2 5 415

15C 1 2 45 RC3RCC 1 152 5 4 3

RC 15

B

C 1 2 45 RC3C 1 152 5 4 3

A

C2

C2

RELÉ
Art. 0170/101
Carga máxima
3A - 230V

Timbre 
de timpano

RELÉ
Art. 0170/101
Carga máxima
3A - 230V

VARIANTE 6

Esquema de conexión de los timbres suplementarios de tímpano

El esquema ilustra la conexión de timbres suplementarios que funcionan a 12 Vca o a la tensión de red, utilizando el relé art. 0170/101 conec-
tados como se ilustra en el esquema. N.B.: en esta configuración, la llamada desde fuera de la puerta no activa el timbre suplementario.

RELÉ
Art. 0170/101
Carga máxima
3A - 230V

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Timbre 
de timpano

Alimentación
timbre

Teléfono
Art. 6200

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Timbre 
de timpano

RELÉ
Art. 0170/101
Carga máxima
3A - 230V

Alimentación
timbre

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

N.B.: en esta configuración, la llamada desde
fuera de la puerta no activa el relé

A- Pulsador de llamada desde fuera de la puerta
B- Diodo 1N4004 y art. R027

Alimentador 
Art. 6680

Timbre 
de timpano

Alimentación
timbre

Alimentación
timbre

Alimentación
timbre

Timbre 
de timpano

Alimentador 
Art. 6680

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 7

Esquema de conexión del pulsador de llamada desde fuera de la puerta.

Al accionar el pulsador de llamada desde fuera de la puerta, el monitor suena con una tonalidad diferente a la obtenida con la llamada desde la
placa externa. 
El monitor está apagado.

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

A

Alimentador 
Art. 6680

Red

A- Pulsador de llamada desde fuera de la puerta

Teléfono
Art. 6200

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

En el caso de que se haya instalado el art. 6150 en el interior del teléfono art. 6200, no es posible efectuar a llamada desde fuera de la puerta

Alimentador 
Art. 6680

Red

A

Alimentador 
Art. 6680

Red

A

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 8

Esquema de conexión del pulsador para el encendido de la luz de la escalera u otros servicios alimentados con tensión de
red en corriente alterna mediante el relé art. 0170/001

Para activar el servicio auxiliar, accionar el pulsador con el

símbolo . La capacidad de los contactos del pulsador

del teléfono es de 24 Vcc/Vca 0,5 A máx.

Relé
Art. 0170/001

Pulsadores (para el encen-
dido de la luz de la escalera
u otros servicios)

Servicio auxiliar
(luz de la escalera
u otros servicios)
Carga máxima
3A 230V c.a.Teléfono

Art. 6200

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Para encender la luz de la escalera, accionar el pulsador número 1.
Se puede conectar cualquiera de los ocho pulsadores suplementa-
rios del art. 6152.
La capacidad de los contactos del pulsador del monitor es de
24 Vcc/Vca 0,5 A máx.

Pulsadores (para el encen-
dido de la luz de la escalera
u otros servicios)

Servicio auxiliar
(luz de la escalera
u otros servicios)
Carga máxima
3A 230V c.a.

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Pulsador “ ”
Pulsador “ ”

Relé
Art. 0170/001

Relé
Art. 0170/001

Relé
Art. 0170/001

Pulsadores (para el encen-
dido de la luz de la escalera
u otros servicios)

Pulsadores (para el
encendido de la luz
de la escalera u otros
servicios)

Servicio auxiliar
(luz de la escalera
u otros servicios)
Carga máxima
3A 230V c.a.

Servicio auxiliar
(luz de la escalera
u otros servicios)
Carga máxima
3A 230V c.a.

Posicionar el conmutador que se encuentra detrás del mo-
nitor en la posición "A".

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 9

Esquema de conexión del pulsador de autoencendido del monitor

N.B.: el botón con el símbolo se utiliza exclusivamente
para el autoencendido del equipo y no se puede destinar
a otros usos.

MONITOR
Art. 6341
Art. 6351

Es posible activar el equipo vídeo desde el monitor, me-

diante el pulsador con el símbolo “ ” en los teléfonos
Art. 6200; para ello, hay que conectarlo al borne 12 como
se ilustra en el esquema.
Posicionar el conmutador que se encuentra detrás del
monitor en la posición "A".

Alimentador 
Art. 6680

Red

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Teléfono
Art. 6200

Para activar el equipo vídeo desde el monitor, accionar el pulsador
número 1 ya que, en el esquema, dicho pulsador se ha destinado a
esta función. De todas formas, se puede conectar cualquiera de los
ocho pulsadores suplementarios art. 6152.
La capacidad de los contactos del pulsador del monitor es de 
24 V c.c/Vca 0,5 A máx.

Red

Alimentador 
Art. 6680

Alimentador 
Art. 6680

Red

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 10

Esquema de conexión del vídeo-portero con llamada en "SOUND SYSTEM" y timbre art. 6150.

El timbre electrónico de dos tonos art. 6150 se puede montar en el teléfono art. 6200 para cambiar el sonido generado por el
alimentador art. 6680.
N.B.: el altavoz se debe desconectar de la tarjeta madre del teléfono y conectar al conector "A-A" del teléfono.

Red

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Alimentador 
Art. 6680

Altavoz

Altavoz

Teléfono
Art. 6200

Con el art. 6150 no se pueden conectar el pulsador de llamada desde fuera de la puerta
ni el pulsador intercomunicante.
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VARIANTE 11
Esquema de conexión de vídeo-portero con un teléfono en paralelo y/o un usuario con teléfono sin monitor.

Teléfono
Art. 6200

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

A  - Conexión a usuario sin monitor

Al alimentador  art. 6680

Teléfono
Art. 8875
Art. 8872

N.B.:
Se puede conectar, como máximo, 1 teléfono en paralelo con un monitor. Para conectar un número superior, utilizar el repetidor
de llamada art. 0934 (véase variante).

B - Conexión en paralelo con un vídeo-portero

El teléfono art. 6200 también se puede conectar
sin monitor. Es suficiente no conectar el monitor
al citado teléfono.

Montante del monitor

Teléfono
Art. 8875
Art. 8872

Montante del monitor

Al alimentador  art. 6680

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

Monitor
Art. 6501
Art. 6341



E 6680

24/40

DL2 9
10

V 1 2 +-S3

DL1CN2

A
C

3

6S

6

8
7

6E
6

6P

5

CN
1

AU
1
2

7

CN
2

CH

CN
1

M

+A

-
+D
CH

+

M
V3

V2

V1
+

CH
CH

1

3
S
-

2

V

A

VARIANTE 12
Esquema de conexión para regular el volumen de llamada con señalizaciones de exclusión de ésta (LED rojo) y de cerra-
dura abierta (LED verde) con el módulo conmutador art. 6153.

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Al alimentador 
Art. 6680

A - Art. 6153

Teléfono
Art. 6200

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO ART. 6153
El módulo conmutador art. 6153 permite regular el volumen de lla-
mada o excluirla, en los teléfonos con altavoz de llamada de las
series PETRARCA art. 6200 - 6201. El dispositivo también está do-
tado con dos diodos: uno para señalar la exclusión de la llamada
(señalización roja) y otro para señalar la apertura de la cerradura
(señalización verde); el uso de estos dos dispositivos requiere co-
nexiones suplementarias, como se ilustra en los esquemas de co-
nexión.

MONTAJE DEL MÓDULO EN TELÉFONOS DE LA SERIE PE-
TRARCA 6200 - 6201
- Abrir el teléfono (fig. 1).
- Romper la lámina de plástico haciendo presión sobre ésta (fig.

1B).
- Introducir la tarjeta en su alojamiento y fijarla con el tornillo en do-

tación (fig. 2).
- Desconectar el cable del altavoz de la clavija "A" del teléfono.
- Conectar el cable, desconectado anteriormente, a la clavija (CN2)

presente en la tarjeta art. 6153.
- Conectar el cable, conectado al borne n° 6 del art. 6153, a la cla-

vija "A" del teléfono (fig. 3)

N.B.: en el borne n° 7 de la tarjeta art. 6153 se encuentra presente
un cable que se debe utilizar para la señalización óptica de llamada
excluida. En correspondencia con la posición "0" (timbre excluido),
los bornes 7 -10 se conectan al diodo para permitir el encendido
del diodo rojo (LED).

Selección del nivel de llamada

Posición "0": exclusión del timbre 
Posición "1": volumen del timbre mínimo
Posición "2": volumen del timbre medio
Posición "3": volumen del timbre máximo

Izquierda 0 1 2 3 Derecha

Esquema de conexión del módulo regulador
de llamada sin señalizaciones ópticas

Cuando se utiliza la señalización visual de
exclusión de llamada (LED rojo) y de cerra-
dura abierta (LED verde), es necesario ali-
mentar dichos diodos (al máximo 30) con
el alimentador separado art. 6582. Véanse
los esquemas de la página siguiente.

A
C

R0
BL

BI

6
  7

Altavoz

Art. 6153
Tarjeta base del teléfono

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1B
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VARIANTE 13
Esquema de conexión del módulo regulador de llamada, con señalizaciones ópticas de exclusión de ésta (LED rojo) y de
cerradura abierta (LED verde).

Alimentador 
Art. 6582

Red

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Al alimentador 
Art. 6680

Teléfono
Art. 6200

Contacto NO
Cerradura

El esquema ilustra la conexión del art. 6153 con las se-
ñalizaciones de timbre excluido (LED rojo) y cerradura
abierta (LED verde) con teléfonos art. 6200 y monitor
art. 6020 y 6023.
Para utilizar una sola de las dos funciones, efectuar las
siguientes operaciones:
Con señalización de timbre excluido, conectar única-
mente el hilo al borne N. 10 del teléfono art. 6200.
Con señalización de cerradura abierta, conectar única-
mente el borne N. 8 del teléfono art. 6200.

Como se ilustra en el esquema, se utiliza un alimenta-
dor art. 6582 para alimentar los leds (máximo 30).
Si se supera dicho número, se deben emplear alimen-
tadores suplementarios.

Red

Alimentador 
Art. 6582

Contacto NO
Cerradura

Monitor
Art. 6341
Art. 6351 

El esquema ilustra la conexión
de la señalización de cerradura
abierta (LED verde) con monitor
de la serie 6300, 6600 (conexión
al borne 13).

La señalización de timbre ex-
cluido ya se ha conectado en
los monitores y no es necesario
conectar ningún conductor su-
plementario. Para excluir la se-
ñalización de cerradura abierta,
no hay que conectar el borne N.
13 de los monitores.

Los leds rojos se alimentan me-
diante el alimentador 6680, y,
cómo máximo, puede haber 20.
Si se supera dicho número, se
debe emplear un alimentador
suplementario.

Como se ilustra en el esquema,
se utiliza un alimentador art.
6582 para alimentar los leds ver-
des (máximo 30). Si se supera
dicho número, se deben em-
plear alimentadores suplemen-
tarios. 

VARIANTE 14
Esquema de conexión de la señalización óptica de cerradura abierta (LED verde) con monitor de las series 6300, y 6600.

A - Art. 6153

Contacto NO
Cerradura

Alimentador 
Art. 6582

Red

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 15

Esquema de conexión
de la cámara separada
de la placa con apa-
rato externo y lámpa-
ras suplementarias
para iluminar la zona
de captación.

RR

24 O PRI

B
A

PRI

BC

L1

6

8
7

D
3
4

4
5

3

1
2

2CHCHCH 3569

6C2AUM2V2V1M1 + S321

V1

- C1S1O15AM+T87 - O

T

24 - +T V M

A

5

A- Placa para portero eléctrico de las series
1200, 1300, 3300, 8000, 8100, PATAVIUM
o buzón 2550/302-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 Vca
D- Aparato externo art. 0930/000.04 o 930A
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

Relé
Art. 0170/001
Carga máxima
3A - 230V

Alimentador 
Art. 6680

Red

Cámara suplementaria 12V c.c.
máx. absorbida 3A
90 Sec. ON
90 Sec. OFF

Alimentación de red
en corriente alterna

Lámpara de iluminación campo de
captación.
Para captaciones en blanco y negro,
se pueden utilizar las luces de infrar-
rojo.

Montante del monitor

Es posible conectar una
placa con el único apa-
rato externo y una cá-
mara separada 12Vc.c..
La lámpara de ilumina-
ción se debe montar de
la manera ilustrada en el
esquema.

El pulsador luminoso co-
nectado a los bornes 3 y
4 del aparato externo
art. 0930/000.04 o 930A
se puede utilizar para
encender momentánea-
mente las lámparas de
iluminación de la placa
según se ilustra en el
esquema.

Transformador
Art. 0832/024

Red

VARIANTE 16
Conexionado de la cámara Art. 559A-559B con el
alimentador Art. 6680.

1 2 3 - S 6 7 8 - +T AM 15 0 S1+ C1

PRI

M1 V1 V2 M2 AU

L1

B
C

5
6
7

M
V

+T

D
8

C2

A
BS 6 5 3 2 1 VCHCHCH

A

-

ELVOX

MONTANTE MONITOR

RED

ALIMENTADOR
Art. 6680

N.B.
En caso de zumbido en la fónica de-
splazar el conmutador “A-B” que se
encuentra debajo de la tapa en la
posición “A”.

A- Placa con aparato externo
serie 1200, 1300, 8000

B- Pulsador suplementario cerradura
C- Cerradura eléctric 12V~ 
D- Cámara con aparato externo

Art. 559A-559B
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030
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VARIANTE 17
Esquema de conexión del relé art. 0170/560 para la conmutación de la cámara suplementaria.

FUNCIONAMIENTO
El relé Art. 0170/560 permite el autoencendido y la conmutación de la cámara. En los monitores serie 6300, 6500 utilizar el pulsa-

dor con el símbolo " " para el autoencendido y pour la conmutación de la cámara. En el monitor serie 6600, 7200 utilisar el

pulsador " " para encender el monitor, el cual visualizará la imagen captada da la cámara por la placa. Presionando y mante-

niendo presionado el pulsador con el símbolo " " se obtendrá la conmutación hacia la cámara suplementar. 
N.B. Desplazar el conmutador que se encuentra detrás del monitor Art. 6620, 6720, 7200 (o debajo del monitor Art. 662A) en la po-
sición “A”. En los teléfonos art. 6200 hay que utilizar un pulsador suplementario, que, en los esquemas, se utilizan los pulsadorer
número 1 y 2. Accionando el 1° pulsador se obtiene el autoencendido del equipo sin la activación del timbre. 
Manteniendo accionado el pulsador se verá la imagen de la cámara suplementaria; al soltarlo, se pasará a la imagen de la cámara
de la placa. Para captaciones nocturnas, iluminar la zona de captación de la cámara secundaria con una lámpara suplementaria, uti-
lizando el relé art. 0170/001. Dicha lámpara podrá ser de infrarrojos para captaciones en blanco y negro o de luz blanca para cap-
taciones a colores. Para las demás conexiones, atenerse a los esquemas básicos del alimentador art. 6680.

Red

Relé
Art. 0170/560 Cámara tipo T.V.C.C.

Alimentación 12V 0,3A (max.)

A- Placa para vídeo-portero de las series
1200, 1300, 3300, 8000, 8100, PATA-
VIUM o buzón 2550/301-302

B- Cerradura eléctrica 12 V
C- Cámara con aparato externo art. 0559,

559A, 559B, 559G, 0570, 570G, 559C y
570C+930A

D- Pulsador suplementario para cerradura
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

Monitor
Art. 6020+6200+6145
Art. 6023+6200+6145

Alimentador 
Art. 6680

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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VARIANTE 18

Esquema de conexión del vídeo-portero con conversación privada y apertura de la cerradura tras la llamada.

Para obtener la conversación privada, hay que montar la tarjeta art. 6155 en el teléfono art. 6200.
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Alimentador 
Art. 6680

Red

Cerradura
eléctrica 12 Vca

Teléfono
Art. 6200 + 6155

Alimentador 
Art. 6680

Red

Cerradura
eléctrica 12 Vca

Teléfono
Art. 6200 + 6155

Monitor
Art. 6020 
Art. 6023

Teléfono
Art. 6020 
Art. 6023

Utilizar el pulsador con el símbolo , conectado de
la manera ilustrada en el esquema, para habilitar la
apertura de la cerradura en cualquier momento.

Utilizar el pulsador suplementario N. 1, conectado de la
manera ilustrada en el esquema, para habilitar la aper-
tura de la cerradura tras la llamada, con teléfono acti-
vado.
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VARIANTE 20

Esquema de conexión del transformador art.
M832-0832/030 en placas con lámparas de ilumi-
nación portanombres

El transformador se utiliza cuando se encuentran presentes
tres o más lámparas de iluminación portanombres.

Red

ALIMENTADOR 
ART. 6680

Red

TRANSFORMADOR
ART. M832
ART. 0832/030

VARIANTE 19

Esquema de conexión del amplificador de vídeo art. 5559.

En los sistemas de vídeo-porteros o TVCC, si las líneas de conexión su-
peran los 200 metros, la señal vídeo del cable coaxial se atenúa y es ne-
cesario usar el amplificador de línea vídeo art. 5559. De todas formas,
si se emplea una cable coaxial de buena calidad, es posible tender lí-
neas de más de 200 m. Como el amplificador trabaja con impedancias
de entrada y de salida de 75 Ohm, se aconseja emplear un cable coa-
xial RG59 o cables de buena calidad con una impedancia equivalente.
Se aconseja instalar el amplificador cerca del alimentador, en un lugar
seco y ventilado. Es posible instalar el amplificador en el montante del
monitor; en este caso, el amplificador también amplifica las posibles
señales de perturbación inducidas en la línea de conexión vídeo. El am-
plificador está dotado con un dispositivo que adapta el incremento a la
longitud de línea.
Para ello ,se debe desplazar el conector de tres polos hasta la posición
correspondiente a la longitud de línea más cercana a los valores prese-
leccionados de 200, 400, 600 y 800 metros. Para longitudes de línea
intermedias, desplazar el conector de tres polos hasta la posición cor-
respondiente a la longitud inmediatamente inferior a los valores dispo-
nibles; actuar en el trimmer de incremento P1, hasta obtener una
imagen con un contraste adecuado. La conexión se efectúa según se
ilustra en el esquema. Dejar montada la resistencia de 75 Ohm de carga
en los bornes de entrada "IN". 
Conectar la resistencia suministrada en dotación a los bornes V2-M del
último monitor. Para las demás conexiones, véanse los esquemas para
la conexión del alimentador art. 6680.

Alimentador 
Art. 6680

Red
Amplificador
Art. 5559

A- Placa para vídeo-portero de las se-
ries 1200, 1300, 3300, 8000, 8100,
PATAVIUM o buzón art. 2550/301-
302

C- Cámara art. 0559, 559A, 559B,
559G, 0570, 570G

B- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Pulsador para la apertura de la cer-

radura eléctrica
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

Monitor de las 
series PETRARCA

A- Placa para vídeo-portero de las series
3300, 1200, 8000, PATAVIUM, 8100 o
buzón art. 2550/301-302

C - Cámara art. 0559, 559A, 559B, 559G,
0570, 570G

B- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Pulsador para la apertura de la cerradura

eléctrica
L1...Lx-Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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Alimentador
Art. 6582

Red

Caja de conexiones
serie Petrarca

Caja de conexiones
serie 6300-6400-6500

Caja de conexiones
serie 6600

Hacia el alimentador
Art. 6680

Distribuidor
Art. 5556/004

VARIANTE 21

Esquema de conexión del distribuidor vídeo para varios montantes art. 5556/004.

Para conectar el vídeo, utilizar cable tipo RG59 o cables equivalentes de buena calidad con una impedancia de 75 Ohm. 
Todas las salidas del distribuidor vídeo V1-V2-V3-V4 se han de cargar con una resistencia de 75 Ohm (suministrada de serie) que
ha de montarse en lo bornes de salida del distribuidor no utilizados o en los bornes V2-M del último monitor del montante.
El borne V libre se ha de cargar con una resistencia de 75 Ohm.

N.B.: el distribuidor art. 5556/004 está dotado de un potenciómetro P1 con el cual es posible aumentar la ganancia de la señal vídeo
simultáneamente en todas las salidas. En la fábrica se regula con ganancia 1.

N.B.: en el alimentador art. 6582
cortocircuitar los bornes A-B-D.

Caja de conexiones
serie Petrarca

Caja de conexiones
serie 6300-6400-6500

Caja de conexiones
serie 6600

Caja de conexiones
serie Petrarca

Caja de conexiones
serie 6300-6400-6500

Caja de conexiones
serie 6600
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Montante del monitor

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Monitor
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5556/004 y 5555:
Todas las salidas del distribuidor vídeo V1-
V2-V3-V4 se han de cargar con una resisten-
cia de 75 Ohm (suministrada de serie) que ha
de montarse en lo bornes de salida del distri-
buidor no utilizados o en los bornes V2-M del
último monitor del montante.
El último distribuidor se ha de cargar con una
resistencia de 75 Ohm conectada al borne
“V” libre.

ATENCIÓN: el distribuidor art. 5555 se
puede conectar directamente al borne + y -
del alimentador base en lugar del borne +D
(o 10) del monitor. En este caso se pueden
montar, como máximo, 5 distribuidores
vídeo art. 5555 en la misma instalación.

N.B.: para alimentar los distribuidores, co-
nectar los bornes - y + del distribuidor a los
bornes - y +D (o 10) de los únicos monito-
res conectados al distribuidor.

VARIANTE 22

Esquema de conexión del vídeo-portero con distribuidor en planta art. 5556/004 o art.  5555 con monitor de la serie PE-
TRARCA.
El esquema ilustra la conexión del montante del monitor de una instalación de vídeo-portero con distribuidor en planta.
Para obtener el esquema de conexión completo, en los esquemas básicos de los alimentadores art. 6680 hay que sustituir la co-
nexión al montante del monitor (que, en el esquema, se ilustra sin distribución en planta) con el esquema de conexión de la pre-
senta hoja.

Distribuidor
Art. 5556/004
Art. 5555

Distribuidor
Art. 5556/004
Art. 5555

Hacia el alimentador
Art. 6680

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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MONTANTE  DEL MONITOR

Úlltimo distribuidor
Art. 5556/004 
Art. 5555

Último piso

Segundo piso

Primer piso

Alimentador
Art. 6583

Red

ATENCIÓN:
El alimentador art. 6583 puede
alimentar hasta un máximo de 12
distribuidores 5556/004 o 30 dis-
tribuidores 5555; si se necesitan
más distribuidores, es necesario
usar alimentadores 6583 suple-
mentarios.

5556/004 y 5555:
Todas las salidas del distribuidor
vídeo V1-V2-V3-V4 se han de car-
gar con una resistencia de 75 Ohm
(suministrada de serie) que ha de
montarse en lo bornes de salida del
distribuidor no utilizados o en los
bornes V2-M del último monitor del
montante.
El último distribuidor se ha de car-
gar con una resistencia de 75 Ohm
conectada al borne “V” libre.

VARIANTE 23

Esquema de conexión del vídeo-portero con distribuidor en planta art. 5556/004 o art. 5555 con monitor de la serie 6300 y
6500.

El esquema ilustra la conexión del montante del monitor de una instalación de vídeo-portero con distribuidor en planta.
Para obtener el esquema de conexión completo, en los esquemas básicos de los alimentadores art. 6680 hay que sustituir la co-
nexión al montante del monitor (que, en el esquema, se ilustra sin distribución en planta) con el esquema de conexión de la pre-
senta hoja.

Distribuidor
Art. 5556/004
Art. 5555

Hacia el alimentador
Art. 6680

Distribuidor
Art. 5556/004
Art. 5555

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6341
Art. 6351

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200
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BÚSQUEDA AVERÍAS Y CONTROL DE UNA INSTALACIÓN

Monitor apagado: 
Controlar la tensión entre los bornes - y + (15-20  Vcc). Controlar que el alimentador genere la nota elec-
trónica de llamada; instalar un altavoz de 50 - 100 Ohm entre los bornes - y CH (6E, 8) del monitor y efec-
tuar una llamada desde el  aparato externo.

Pantalla con líneas horizontales: 
regular la frecuencia horizontal.

Deslizamiento vertical: 
regular la frecuencia vertical

Monitor encendido sin imagen: 
desconectar el cable coaxial de la cámara y controlarlo con un tester; se deben medir 75 Ohm relativos
a la resistencia de cierre puesta en el último monitor. Controlar que la cámara esté alimentada (bornes +T;
-, tensión 11-13 Vcc)

Barras  negras: 
controlar la tensión entre los bornes - y + ( tensión mínima: 15 Vcc) y la tensión entre los bornes 
+T,  - de la cámara (tensión mínima: 11 Vcc)

Imagen deformada: 
controlar si se ha montado la resistencia de cierre de 75 Ohm en el último monitor o, en instalaciones con
cable coaxial, que el borne V3 esté conectado al borne M.

Perturbaciones del audio:
si, al descolgar el microteléfono, se oye un silbido (efecto Larsen), reducir el volumen del aparato externo
mediante el potenciómetro que se encuentra en el alimentador. 
Si no se produce ninguna mejora, sustituir el aparato externo con el art. 930A o art. 930D. Si se utiliza un
aparato externo vídeo, sustituir la cámara con el art. 559A o el art. 559B, que dispone de un micrófono
con hilos largos que hay que instalar lejos del altavoz.
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Art. 6680

ALIMENTADOR ART. 6680 PARA VÍDEO PORTERO PARA
UNO O VARIOS USUARIOS CON SISTEMA DE LLAMADA

TRADICIONAL 15V~

MANUAL PARA EL CONEXIONADO Y EL USO

N.B. 
EN LO QUE CONCIERNE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALIMENTADOR VER LA DESCRIP-
CIÓN  QUE SE ENCUENTRA EN EL ALIMENTADOR PARA LAS INSTALACIONES DE VÍDEO
PORTERO MONO Y PLURIFAMILIAL CON LLAMADA “SOUND SYSTEM”.

FUNCIONAMIENTO:
Si en el alimentador el selector “A-B” está en la  posición “B”, el generador de nota presente en el interior no efectúa la llamada,
pero ésta viene enviada (por el alimentador) al monitor por medio del borne 15 (15V c.a.). Los monitores tienen un timbre propio
que funciona con corriente alterna y por esto se diferencian de los modelos anteriormente vistos. Para este tipo de funcionamiento
el alimentador Art. 6680 sustituye integralmente el Art. 6580.
En lo que concierne las otras características y regulaciones seguir las normas anteriormente indicadas a pag. 3, alimentador con
llamada “SOUND SYSTEM”.

D
V
E

La producción del alimentador es bajo constante vigilancia:

Los productos son conformes a la marca CE :
- A las normas europeas 2004/108/CE y siguientes
- A las normas europeas 2006/95/CE (73/23/CEE) y siguientes.

Los alimentadores constituyen una fuente SELV y respectan los requisitos previstos por el artículo 411.1.2.2 de la norma CEI 64-8
(ed. 2003).
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ELVOX

MONITOR
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MONITOR B/N 
Art. 6341

MONITOR A 
COLORES
Art. 6351

DIBUJO N° vc2312R2

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

MONITOR A 
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6150

ESQUEMA BASE CONEXIONADO PARA VÍDEO-PORTERO 
CON LLAMADA TRADICIONAL 15V~

N.B.
Al instalar el aparato asegurase
que el conmutador “A-B” puesto
debajo de la tapa del alimentador
sea en la posición “B”.

RED

ALIMENTADOR
Art. 6680

MONTANTE DEL MONITOR

A- Placa para vídeo-portero de las series
1200, 1300, 3300, 8000, 8100, PATA-
VIUM y buzón 2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo Art. 0559,

559G, 0570, 570G, 559C y 570C+930A
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

Montar la resistencia de 75 Ohm
suministrada de serie entre los bor-
nes V2-M del último monitor. 

*

* *

La función „SECRETO DE CONVERSA-
CIÓN” es normalmente desactivada.
Para activar o desactivar la función ver
programación del secreto de conversa-
ción.

* * *

*

**

***

Monitor
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

Monitor
Art. 7200

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

Colocar el microinterruptor en la fun-
ción sin conversación privada. El mi-
crointerruptor está en la parte posterior
del monitor.
En la serie Petrarca insertar la tarjeta en
el teléfono, 6155 Arte para la función de
SECRETO DE CONVERSACIÓN”.

**
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ELVOX

N° vc5111

MONITOR
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MONITOR A 
COLORES
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6150

ESQUEMA BASE CONEXIONADO PARA VÍDEO-PORTERO 
CON LLAMADA TRADICIONAL 15V~ CON CÁMARA ART. 559A Y 559B

N.B.
Al instalar el aparato asegurase
que el conmutador “A-B” puesto
debajo de la tapa del alimentador
sea en la posición “B”.

RED

ALIMENTADOR
Art. 6680

MONTANTE DEL MONITOR

A- Placa para vídeo-portero de las series
1200, 1300, 3300, 8000, 8100, PATAVIUM
y buzón 2550/301-302

B- Pulsador suplementario para cerradura
C- Cerradura eléctrica 12 V~
D- Cámara con aparato externo 

Art. 559A, 559B
L1- Módulo Led para placa

(10 módules LED max.)
30 módules LED con Art. M832
40 módules LED con Art. 0832/030

Montar la resistencia de 75 Ohm
suministrada de serie entre los bor-
nes V2-M del último monitor. 

*

* *

La función „SECRETO DE CONVERSA-
CIÓN” es normalmente desactivada.
Para activar o desactivar la función ver
programación del secreto de conversa-
ción.

* * *

**
*

***

MONITOR B/N 
Art. 6341

MONITOR A 
COLORES
Art. 6351

MONITOR
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR
Art. 7200

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

CABLE
Art. 0061/001...
Art. 0061/003...

**

Colocar el microinterruptor en la fun-
ción sin conversación privada. El mi-
crointerruptor está en la parte posterior
del monitor.
En la serie PETRARCA hay que intro-
ducir la tarjeta Art. 6155 en el portero
automático para contar con la función
„SECRETO DE CONVERSACIÓN”
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VARIACIÓN 1

Conexionado de dos o varios monitores en paralelo con alimentador Art. 6583.

Cuando 2 o varios monitores deben ser encendidos simultáneamente es posible conectar un único alimentador como muestra el esquema. 
Se pueden conectar en paralelo 4 monitores Art. 6020 + 6200 + 6150 o 6023 + 6200 + 6150, 6341, 6351.

ALIMENTADOR
ART. 6583RELAIS

ART. 0170/001

N.B. Colocar el puente que se encuentra en el lado
de las cajas conexiones en la posición “BC”.

MONITOR
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MONITOR
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MAX 4
MONITORES

MONITOR
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MONITOR
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MAX 2 
MONITORES

MONITOR
Art. 6341
Art. 6351

Red

HACIA LOS OTROS
MONITORES

HACIA EL 
ALIMENTADOR
Art. 6680

HACIA EL 
ALIMENTADOR
Art. 6680

HACIA LOS OTROS
MONITORES

ALIMENTADOR
ART. 6583

Red

RELAIS
ART. 0170/001

ALIMENTADOR
ART. 6583

HACIA LOS OTROS
MONITORES

Red

HACIA EL 
ALIMENTADOR
Art. 6680

RELAIS
ART. 0170/001

MONITOR
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR
Art. 7200
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VARIACIÓN 2

Esquema de conexionado de un teléfono en una instalación de vídeo portero:

A - Conexionado simple
B - Conexionado en paralelo a un monitor

INTERFONO
Art. 8870
Art. 8871

INTERFONO
Art. 8870
Art. 8871

MONITOR
Art. 6341
Art. 6351

MONITOR
Art. 6020 +
Art. 6200 +
Art. 6150

MONITOR
Art. 6023 +
Art. 6200 +
Art. 6150

INTERFONO
Art. 620R

INTERFONO
Art. 620R

HACIA EL 
ALIMENTADOR
Art. 6680

HACIA LOS OTROS
MONITORES

HACIA LOS OTROS
MONITORES

INTERFONO
Art. 8870
Art. 8871

INTERFONO
Art. 8870
Art. 8871

HACIA EL 
ALIMENTADOR
Art. 6680

HACIA LOS OTROS
MONITORES

HACIA EL 
ALIMENTADOR
Art. 6680

MONITOR
Art. 6620
Art. 662A
Art. 6720

MONITOR
Art. 7200
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Las siguientes variaciones con el alimentador Art. 6680 en versión Sound System pueden ser utilizadas también con el alimenta-
dor Art. 6680 en versión con llamada en c.a. para los monitores Art. 6341, 6351, 6020+6200+6150, 6023+6200+6150; variaciones
1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23.
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O15 S1 C13CH
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+
CH
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-CH+

Art. 615O

A A

C A

Monitor
Art. 6020
Art. 6023

Interfono
Art. 6200

Con el Art. 6150 no se pueden conectar la llamada puerta apartamiento e in-
tercomunicante.

VARIACIÓN 3

Esquema de conexionado para vídeo-
interfono con llamada “SOUND SY-
STEM” y timbre Art. 6150.

El timbre con sonido electrónico a dos to-
nalidades Art. 6150 puede ser insertado en
el interfono Art. 6200 para cambiar el so-
nido modulado generado por el alimenta-
dor Art. 6680.
N.B. El altavoz tiene que ser desconec-
tado de la ficha madre del interfono e in-
sertado en el conector “A-A” del interfono.

Red

Alimentador
Art. 6680

Altavoz

Altavoz
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